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T15.5 - Legenda rivelazione

Simbolo ID_Codice Identità Descrizione

CA_TERM Rivelatore lineare di calore non resettabile con temperatura di intervento a 68°

CN_RIGI_ABS-AS
D

Tubazione in ABS d.25mm colore rosso per sistema ad aspirazione

FD_ALIM Alimentatore completo di batteria e modulo di stato

FD_CC_1C-1R Centrale a campionamento 1 canale completo di sistema di aspirazione

FD_CRI-20L Centrale rivelazione incendi

FD_MOD-CSG Modulo isolato di tipo indirizzato 1 output sgancio tensione

FD_MOD-CSM Modulo interfaccia scala mobile

FD_MOD-CST Modulo di tipo indirizzato 10 output per serranda tagliafuoco

FD_MOD-CTER Modulo isolato di tipo indirizzato 1 input convenzionale cavo termosensibile

FD_MOD-EMA Trattenuta magnetica porte completo di modulo di comando e staffe di supporto

FD_MOD-FLS_1I Modulo isolato di tipo indirizzato 1 input stato flussostato

FD_MOD-FLS_10I Modulo isolato di tipo indirizzato 10 input stato flussostati

FD_MOD-PA Modulo di tipo indirizzato 2 output per pompa antincendio

FD_MOD-SST Modulo di tipo indirizzato 10 output per serranda tagliafuoco

FD_MOD-UAS Modulo di interfaccia 1 ingresso

FD_MOD-UCAV Modulo di interfaccia 10 uscite

FD_PAC Modulo isolato di tipo indirizzato 2 input 1 output

FD_POA-MI Pannello ottico acustico monofacciale "Allarme incendio"

FD_PUL Pulsante manuale di allarme incendio

FD_PUL_SG Pulsante manuale di sgancio

FD_RFU-A Rivelatore ottico di fumo in camera di analisi per canali di ventilazione completo di sistema di aspirazione e spia di ripetizione

FD_RFU-C Rivelatore ottico di fumo per installazione in controsoffitto completo di spia di ripetizione

FD_RFU-M Rivelatore ottico di fumo per installazione entro vano motore scala mobile completo di spia di ripetizione

FD_RFU-V Rivelatore ottico di fumo per installazione in ambiente

FD_RGI-V Rivelatore di gas infiammabili completo di modulo di acquisizione

FD_RHCN-V Rivelatore di acido cianidrico completo di modulo di acquisizione

FD_RHF-V Rivelatore di acido fluoridrico completo di modulo di acquisizione

FD_RID-V Rivelatore di idrogeno completo di modulo di interfaccia 4-20mA

FD_RIT-V Rivelatore Termovelocimetrico

FD_ROT Ripetitore ottico

SD_CM Contatto magnetico

SD_CV Controllore di varco per la gestione di badge, contatto magnetico, elettroserratura e pulsante. Comprensivo  di alimentatore,
punto dati  e box di completamento per le apparecchiature

SD_EL Elettroserratura

SD_LB Lettore di badge

SD_PA Pulsante apriporta

SD_PUL-TACI Pulsante di tacitazione

SD_SI Sirena

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROL. APPROV. VISTO

0 EMISSIONE 31/03/22 SCi AGh RCr

1 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 21/04/23 SCi FAz RCr
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