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CAVEDIO 3.1

CAVEDIO 5.2CAVEDIO 3.2

Sottobanchina 1 Sottobanchina 2

Sottocentrale idrica antincendio 1 Sottocentrale idrica antincendio 2

Sottocentrale idrica antincendio 3 Sottocentrale idrica antincendio 4

Salita/Discesa Atrio

Salita/Discesa Banchina

Salita/Discesa Banchina

ME_PC-SI_P19A_Q=165.9mc/h H=41kPa

PI_FeNe
DN125

Q.+3179 mm
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DN125
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PI_FeNe
DN125

Q.+2729 mm
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DN80

Q.+2756 mm

PI_FeNe
DN80

Q.+2756 mm

ME_PC-SI_P19B_Q=165.9mc/h H=41kPa

ME_PC-GE_P20A/B_Q=77.1mc/h H=407kPa

ME_PC-GE_P21A/B_Q=14.3mc/h H=413kPa

ME_PC-GE_P22A/B_Q=74.5mc/h H=392kPa

ME_SCC_01_651kW
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Locale QGBT 1

Cabina 2 MT/BT

Cabina 1 MT/BT

Locale sezionatore corto
circuitazione via 1

Calaggio materiali

Locale pulizie Locale VVF

Zona di transito

Banchinetta

Banchinetta

Zona filtro

Zona di transito

Locale quadri porte di banchina

Accesso sottobanchina

Banchinetta Banchinetta

Zona filtro

Banchina

Banchina

Locale VVF

Banchina in galleria Banchina in galleria

Banchina in galleria

Banchina in galleria

Locale QGBT 2

CAVEDIO 5.2

CAVEDIO 5.1

CAVEDIO 3.2

CAVEDIO 3.1

CAVEDIO 1.5

CAVEDIO 1.4

CAVEDIO 1.3

CAVEDIO 1.2

CAVEDIO 1.1

Salita/Discesa Atrio

Salita/Discesa Sottobanchina

Salita/Discesa Sottobanchina

Salita/Discesa Sottobanchina

Tubazione galleria lato SVR

Tubazione galleria lato SCA

PI_FeNe
DN80

Q.+4256 mm

PI_FeNe
DN80

Q.+4256 mm

PI_FeNe
DN80

Q.+3856 mm

PI_FeNe
DN80

Q.+3856 mm

PI_FeNe
DN125

Q.+2929 mm

PI_FeNe
DN125

Q.+2929 mm

PI_FeNe
DN125

Q.+4429 mm

PI_FeNe
DN125

Q.+4429 mm

SCHEMA DI FUNZIONAMNETO DELL' IMPIANTO

Tubazione di 
ritorno inverso

Tubazione 
di ritorno 

Tubazione 
di mandata

Collegamenti alla 
pompa di calore 

Diaframma in serie Diaframma in serie Diaframma in serie Diaframma in serie 
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Schema tubazione 
interna = 16 mm

int

PARTICOLARE SETTO ATTIVO

rubinetto di scarico

LEGENDA GEOTERMICO

Codice identità 

IMPIANTO

Descrizione

ETICHETTA TUBI (estesa)

PI_FeZn_CA-FI

Codice Identità tubazione

Diametro nominale (tubi metallici)

DN 100

Diametro esterno (tubi plastici)

DE 125

Descrizione

TUBAZIONI

Colore

PI_FeN Tubaizone acciaio nero, filettatoMandata sistema geotermico

Legenda simboli

Ritorno sistema geotermico

ME_PC-GE Pompe di circolazione gemellare impianti di climatizzazione

ME_PC-SI Pompe di circolazione singola impianti di climatizzazione 

Simbolo ID_Codice identità Descrizione

ME_SCC_02 Scambiatore di calore a piastre Potenza 624 kW
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IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE MOLE/GIARDINI
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IMPIANTO DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
PIANTA PIANO SOTTOBANCHINA - IMPIANTO

GEOTERMICO

MTL2T1A2D IVCSMOT014 1:1000

12.2.9 133 MTL2T1A2D IVCSMOT014
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1 : 100

GE_Piano sottobanchina (livello -5)
1

1 : 100

GE_Piano banchina (livello -4)
2

3D - Geotermico
3

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROL. APPROV. VISTO

0 EMISSIONE 31/03/22 GCa AGh RCr

1 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 20/10/23 GCa FAz RCr
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