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Rack

Cancello motorizzato
Sbarra motorizzata

Sbarra motorizzata

Sbarra motorizzata

Sbarra motorizzata

Cancello motorizzato

Cancello motorizzato

Cancello motorizzato

Cancello motorizzato

Colonnine ricarica veicoli
IG
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TD

predisposizione per
videosorveglianza

TD TD

TD

TD
predisposizione per
videosorveglianza

predisposizione per videosorveglianza

32A/400V

Pompa di rilancio rete duale
Pompa vasca prima pioggia

Elettropompa antincendio

Elettropompa compensazione antincendio

predisposizione per
videosorveglianza

Pompa di rilancio irrigazione

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE

Ventil

Presa dati RJ45 cat.6

Quadretto prese da esterno composto n.1 presa universale 10/16A 230V, n.1 presa CEE con
interblocco e fusibile 230V 16A 2P+T, n.1 presa CEE con interblocco e fusibile 400V 16A 2P+T e un
interruttore magnetotermico 16A

Punto di Alimentazione Trifase 400V 3P+N+T

Presa universale 10/16A 230V

Punto di Alimentazione Monofase 230V 2P+T
Ventil

TD

Quadro Elettrico

Rack

Presa bipasso 10/16A 230V

Presa universale 10/16A 230V protetta da interruttore bipolare

Pulsante a tirante per impianto chiamata di soccorso WC

Pulsante di tacitazione per impianto di chiamata soccorso WC

Allarme ottico acustico per impianto di chiamata di soccorso WC

Presa CEE con interblocco 400V 32A 3P+N+T
32A/400V

QECBG

Rack

Interruttore bipolare

Predisposizione Pulsantiera esterna per impianto citofonico

Predisposizione Postazione Interna Impianto Citofonico

Predisposizione Telecamera per impianto di videosorveglianza.

Predisposizione Contatto magnetico impianto antintrusione

Predisposizione Sensore di movimento impianto antintrusione

Predisposizione Diffusore acustico per impianto antintrusione

Predisposizione Centralina antintrusioneAntintr
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PARTICOLARE GRUPPO PRESE CEE

PRESE CEE IP67 INTERBLOCCATE CON FUSIBILI
IDONEE PER USO GRAVOSO

FG16OR16 5G10
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Questo disegno è di proprietà riservata. Ne è vietata la riproduzione anche parziale, nonchè la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione.
 L'inosservanza è perseguibile ai termini di legge.
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