
IN
V

IN
V

IN
V

QESD

QECDZ4

QVAR1

RTDUFFQEUFQRTSRTDRTS

QRTNRTDRTN QASC1

QASC3

RTDCAM2

QECAM3-N/S1

Riser150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1

Ma:SGS

Riser150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:-8958

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:4163

Ma:SGS

200 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:-8928

Ma:SGS

50 mmøC
N

F SAF/SEC

BOT:2556

Ma:PVC

n.3

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:955

Ma:SGS

50 mmøC
N

F SAF/SEC

BOT:2556

Ma:PVC

n.3150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:4463

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:4463

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:3013

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:3013

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:3163

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:3163

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:3163

Ma:SGS

100 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:3163

Ma:SGS

100 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:3063

Ma:SGS

100 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:3063

Ma:SGS

50 mmøC
N

F SAF/SEC

BOT:2108

Ma:PVC

n.3 100 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:2663

Ma:SGS

100 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:2663

Ma:SGS

100 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:3163

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:3163

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:4463

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:4463

Ma:SGS

200 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:3438

Ma:SGS

200 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:1918

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:1976

Ma:SGS

QECDZ1

QASC4

QUTA2

INV1

INV2

QASC3

100 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:8500

Ma:SGS

100 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:8500

Ma:SGS

100 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:-150

Ma:SGS

100 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:-150

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O IT

Se:1BOT:4450

Ma:SGS

150 mmx75 mmø

Co:Yes

C
S

O SAF/SEC

Se:1BOT:4450

Ma:SGS

QUTA2

QESI2.3

QESI2.2

QESI2.1

QESI1.2

QESI1.1

QEFV

INV3

QEFV

QESI3.2

QESI3.1

Scala
27

31.99 m²

Palcoscenico
27

827.99 m²

Foyer / Buvette
06

418.20 m²

WC
07

19.08 m²

Camerone
11

23.17 m²

WC
10

5.06 m²

WC
12

2.82 m²

?
?
?

WC
14

2.84 m²

WC
16

4.84 m²

WC
25

3.43 m²

WC
20

19.54 m²

Camerone
15

23.22 m²

Sala Prove
17

181.56 m²

Ufficio
21

10.79 m²

Ufficio
22

10.85 m²

Ufficio
23

35.93 m²

Ridotto
04

144.60 m²

Ridotto
01

147.21 m² Regia
02

7.49 m²

Regia
05

7.90 m²

Vano Filtro
29

8.14 m²

Vano Filtro
30

8.14 m²

Vano U.S.
18

15.59 m²

Corridoio
09

27.10 m²

Corridoio
08

7.85 m²

Corridoio
19

7.80 m²

Corridoio
24

26.01 m²

Sala Laterale
28

Redundant Room
Scala di emergenza

28
Not Enclosed

Locale tecnico
32

Not Enclosed

Scala
33

33.03 m²

Locale tecnico
34

Not Enclosed

Corridoio Filtro
35

19.33 m²

Atrio
03

449.84 m²

?
?
?

Locale tecnico
31

Not Enclosed

Corridoio
36

6.87 m²

Vano Filtro
37

4.39 m²

Deposito
26

Not Enclosed

?
?
?

Scala di emergenza
56

Not Enclosed

Vano U.S.
57

19.69 m²

Locale tecnico/deposito
65

Redundant Room

Locale tecnico/deposito
66

Redundant Room

As01
73

Not Enclosed

As03
77

Not Enclosed

As04
78

Not Enclosed

As06
80

Not Enclosed
?
?
?

Scala
94

Not Enclosed

LEGENDA SIMBOLI

VEDI ELABORATO GRAFICO "22044D02_3_0_E-IE-00-BZ-510_0"

LEGENDA PASSERELLE PORTACAVI / CONDOTTI ELETTRICI

Tipologia di servizio Descrizione

Distribuzione media tensioneHV.OR

MD.OR Distribuzione principale energia normale

MD.US Distribuzione principale energia di sicurezza

MD.UI Distribuzione principale da UPS continuità informatica

MD.EG Distribuzione principale da gruppo elettrogeno

SD.OR Distribuzione secondaria energia normale

Distribuzione secondaria energia di sicurezza

Distribuzione secondaria energia normale e di sicurezza

SD.US

SD.OR/US

Distribuzione impianti di rivelazione incendio, diffusione sonora per evacuazioneSAF

Distribuzione impianti di sicurezza

Distribuzione rete dati

SEC

IT

TAG PASSERELLE PORTACAVI

FTP: Sigla tipologia passerella
- CPE: canale forato con coperchio
- CSO: canale chiuso con coperchio IP40 

SET: Tipologia di servizio (vedi tabella tipologia di servizio)
DIM: Dimensioni
Ma: Materiale

- HGS: acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione
- SGS: acciaio zincato sendzimir

BOT: Quota fondo passerella in mm ("Riser": percorso verticale)
Co: Coperchio (Yes: con coperchio, No: senza coperchio)
Se: Numero di setti separatori

SET

DIMF
T

P Ma

BOT

Co

Se

FTP: Sigla elemento
- CNB: tubo interrato 
- CNP: tubo a parete in vista

SET: Tipologia di servizio (vedi "Legenda Passerelle portacavi / Condotti elettrici")
DIM: Dimensioni
Ma: Materiale

- HDPE: tubo flessibile in polietilene ad alta densità
- STE: tubo rigido in acciaio zincato
- PVC: tubo rigido in PVC

BOT: Quota fondo tubazione in mm

SET

DIMF
T

P

TAG CONDUTTURE IN TUBO

Ma

BOT

MD.OR/US Distribuzione principale energia normale e di sicurezza

Distribuzione impianti di sicurezzaSAF/SEC

AU/VID Distribuzione cavi audio / video

NOTA

Tutte le linee a servizio dei sistemi di illuminazione di emergenza sono costituite da cavi tipo FTG18OM16 
(resistenza al fuoco per 120 minuti). La tipologia e la formazione di tali cavi sono riportate nell'elaborato 
"22044D02_3_0_E_IE_00_BI_533 - Schema elettrico unifilare quadri elettrici".
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DISTRIBUZIONE - Cavidotti impianti speciali - Pianta piano primo

A1+

22044D02

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Progetto Esecutivo

SCR Piemonte Città di TORINO

"TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO” REALIZZAZIONE
DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO

C14E21001220001
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IE526
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1:100

0 20/11/2024 Emissione Progetto Esecutivo MAN MAN

1 26/02/2024 Integrazioni Progetto Esecutivo (rif. Prot.n.1840/21.02.2025) MAN MAN

2 24/04/2025 Integrazione pareri CdS MAN MAN
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