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LEGENDA SISTEMI CANALI

Abbreviazione sistema

ASA UTA Aria di mandata

ARA UTA Aria di ripresa

AOA UTA Aria esterna

AEA UTA Aria di espulsione

Descrizione

TEA Aria epulsione servizi igienici

LEGENDA CAMPITURE

Campitura

Canale in materiale SEFFC - Multicomparto

Canale con isolante EI

Descrizione

Canale microforato

SMA Aria esterna fumi

SEA Estrazione fumi

Abbreviazione sistema

XXX - YYY

Dimensione (mm)

TAG CANALI
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CANALI DAI/AI 
PIANI INFERIORI

DISCESE CANALI AI 
PIANI INFERIORE

CANALI DAI/AI 
PIANI INFERIORI

CANALI AL/DAL 
PIANO TERRA

CANALI 
DAL PIANO TERRA

CANALI DAL 
PIANO PRIMO

CANALI 
DAL PIANO PRIMO

CANALI DA 
PIANO TERRA
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RDS

N.2 SILENZIATORI 1000x600 
mm INSTALLATI UNO SOPRA 
L'ALTRO

ARA - 700x400

FDR - 600x300

FDR - 600x300

FDR - 1000x400
FDR - 200x300 TEA - 250ø

ESPULSIONE 
OLTRE LA 
COPERTURA

ASA - 700x400

ASA - 400x500 ASA - 300x500 ASA - 160ø

N.5 DISCESE CANALI AL PIANO 
PRIMO  CON SERRANDA 
TAGLIAFUOCO DIM.: 300x300

GRIGLIA A 
PARETE 
1300x700 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
2400x700 mm

GRIGLIA A 
PARETE
1500x1200 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
1500x1200 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
2400x700 mm

AOA - 1000x600 AOA - 1000x600

PEA - 1000x500

ARA - 160ø

ASA - 160ø

FDC - DN160

FDR - 500x500

FDR - 800x500

FDR - 900x800

ARA - 800x500

ASA - 500x500

MSR - 1000x800

ARA - 1000x800

ARA - 600x1000

N.7 DISCESE AL PIANO TERRA CON 
SERRANDA TAGLIAFUOCO 
NELL'ATTRAVERSAMENTO DI PIANO 
DIM.: 900x350 mm

N.20 GRIGLIE DI RIPRESA PER OGNI LATO
DIM.: 1000x500 mm
PORTATA TOT. RIPRESA ARIA: 25500 m3/c
PORTATA TOT. ESTRAZIONE FUMO-CALORE: 40000 m3/h

N.20 GRIGLIE DI RIPRESA PER OGNI LATO
DIM.: 1000x500 mm
PORTATA TOT. RIPRESA ARIA: 25500 m3/c
PORTATA TOT. ESTRAZIONE FUMO-CALORE: 40000 m3/h

ARA - 300x250
ASA - 400x250

FDR - 300x300

FDC - DN200

MSR - 1000x800

VENTILATORI ESTRAZIONE 
FUMO-CALORE 
ALL'INTERNO DI LOCALE 
EI120 (OPERE CIVILI)
VEF-1A/B

MSR - 1400x800

GRIGLIA A 
PARETE 
700x500 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
300x300 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
700x500 mm

N.2 GRIGLIE A 
PARETE 
1100x1100 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
2300x700 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
1500x1200 mm

FDC - DN200

RAG
280 m³/h

FIL - 250ø

FDR - 200x200

FDC - DN100

GRIGLIA A 
PARETE 
500x500 mm

NOTA GENERALE: TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DI 
PIANO TRA IL LOCALE TECNICO E I PIANI INFERIORI 
SONO COMPLETI DI SERRANDA TAGLIAFUOCO

CANALI DAI/AI 
PIANI INFERIORI

NOTA GENERALE: TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DI 
PIANO TRA IL LOCALE TECNICO E I PIANI INFERIORI 
SONO COMPLETI DI SERRANDA TAGLIAFUOCO

N.2 SILENZIATORI 1000x600 
mm INSTALLATI UNO SOPRA 
L'ALTRO

N.5 DISCESE CANALI AL PIANO 
PRIMO  CON SERRANDA 
TAGLIAFUOCO DIM.: 300x300

GRIGLIA A 
PARETE 
1300x700 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
2400x700 mm

GRIGLIA A 
PARETE
1500x1200 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
1500x1200 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
2400x700 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
700x500 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
300x300 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
700x500 mm

N.2 GRIGLIE A 
PARETE 
1100x1100 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
2300x700 mm

GRIGLIA A 
PARETE 
1500x1200 mm

N.2 GRIGLIE A 
PARETE 
500x500 mm

FDR - 1000x400

FDR - 600x300

FDR - 600x300

FDR - 200x300

ARA - 500x300

ARA - 160ø

ASA - 700x400

TEA - 250ø

ESPULSIONE 
OLTRE LA 
COPERTURA

FDR - 900x800

ASA - 800x600

ASA - 800x600

ARA - 800x500

ARA - 1000x700

AOA - 1000x600

PEA - 1000x600 A
S

A
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6
0

0
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0
0

ARA - 250x200

FDR - 250x250
FDR - 250x250

FDC - DN125
ASA - 400x300

PEA - 1000x500

AOA - 1000x600

FDR - 800x500

FDR - 500x500

ASA - 500x500

N.7 DISCESE AL PIANO TERRA CON 
SERRANDA TAGLIAFUOCO 
NELL'ATTRAVERSAMENTO DI PIANO 
DIM.: 900x350 mm

TEA - 200ø

FDC - DN200

MSR - 1400x800

MSR - 1000x800

MSR - 1000x800
ASA - 200x200
ARA - 150x200

FIL - 315ø
FDR - 200x200

FDC - DN100
FDC - DN100

ASA - 100ø

ARA - 100øFDC - DN200

RAG
280 m³/h

FIL - 315ø

FIL - 315ø

ESPULSIONE 
OLTRE LA 
COPERTURA

N.23 DIFFUSORI LINEARI A SOFFITTO 
DI RIPRESA
PORTATA: 191 m3/h cad.
PORTATA TOT.: 4400 m3/c

N.23 DIFFUSORI LINEARI A SOFFITTO 
DI MANDATA
PORTATA: 191 m3/h cad.
PORTATA TOT.: 4400 m3/c

FDR - 800x400

FDR - 800x400

SILENZIATORE 
800x800 mm

SILENZIATORE 
1000x600 mm

AOA - 500x600

PEA - 400x600

GRIGLIA 
1000x500 mm

GRIGLIA 
1000x500 mm

VENTILATORI ESTRAZIONE 
FUMO-CALORE 
ALL'INTERNO DI LOCALE 
EI120 (OPERE CIVILI)
VEF-2A/B

CANALI INSTALLATI A 
CONTROSOFFITTO 
DELLA SALA PROVE

PER LA CONTINUAZIONE 
VEDERE PIANO PRIMO

PER LA CONTINUAZIONE 
VEDERE PIANO PRIMO

PER LA CONTINUAZIONE 
VEDERE PIANO PRIMO

PER LA CONTINUAZIONE 
VEDERE PIANO PRIMO

ASA - 400x250

ASA - 400x250
FDR - 400x250

FDR - 400x250

FDR - 400x250
FDR - 400x250
ASA - 400x250

ASA - 400x250

Palcoscenico
27

Locale tecnico
02

Not Enclosed

Locale tecnico
01

354.68 m²

Locale impianti
58

Locale impianti
59

Locale impianti
63

Scala
93
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