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NOTE GENERALI

PER LA TAVOLA DELLE NOTE GENERALI RELATIVE A NUOVE STRUTTURE, SI RIMANDA ALL'ELABORATO GRAFICO 22044D02_3_0_E_ST_00_AE_200.
DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI DI PIEGATURA 

Diametro barra Ø≤16mm →Diametro mandrino 4Ø
Diametro barra    Ø >16mm →Diametro mandrino 7Ø

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI GRAFICI DI ARMATURA SI CONSIDERA UNA LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE DI 55 VOLTE 
IL DIAMETRO DELLE BARRE. 
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO LE DIMENSIONI DEI FERRI DI ARMATURA SONO RIPORTATE IN cm.
I FERRI DI ARMATURA DI ATTESA DA PREVEDERE IN FONDAZIONE SONO RIPORTATI NEGLI ELABORATI GRAFICI DEI NUCLEI, DEI PILASTRI. 
NEL CASO DI FERRI PIEGATI LA QUOTA INDICATA IN CORRISPONDENZA DELLA PIEGA SI RIFERISCE AL TRATTO ESTERNO DEL FERRO. 
PER LE ATTESE DI COLLEGAMENTO DELLA SCALA VEDERE LE TAVOLE ST320, ST321.

STRUTTURE ESISTENTI (SI RIMANDA AGLI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL RILIEVO, PER MAGGIORI DETTAGLI)
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Schema Armatura Fondazioni della Galleria - Vista 3D

ABACO DELLE ARMATURE - GALLERIA TRAVE FONDAZIONE

Posizione Diametro Lunghezza
barra

n°
Totale

Lunghezza
totale

Peso
Totale

1 12 mm 237 cm 120 28440 cm 252 kg
2 12 mm 236 cm 1 236 cm 2 kg
3 12 mm 327 cm 121 39567 cm 351 kg
4 16 mm 207 cm 10 2070 cm 33 kg
5 16 mm 243 cm 12 2916 cm 46 kg
6 12 mm 243 cm 2 486 cm 4 kg
7 16 mm 883 cm 14 12362 cm 195 kg
8 16 mm 884 cm 14 12376 cm 195 kg
9 16 mm 163 cm 8 1304 cm 21 kg

10 16 mm 188 cm 6 1128 cm 18 kg
11 16 mm 278 cm 2 556 cm 9 kg
12 12 mm 279 cm 1 279 cm 2 kg
13 12 mm 207 cm 2 414 cm 4 kg
14 16 mm 206 cm 2 412 cm 7 kg
15 16 mm 243 cm 2 486 cm 8 kg
16 12 mm 243 cm 1 243 cm 2 kg
17 16 mm 153 cm 14 2142 cm 34 kg
18 16 mm 152 cm 15 2280 cm 36 kg
19 12 mm 154 cm 3 462 cm 4 kg
20 16 mm 306 cm 14 4284 cm 68 kg
21 12 mm 306 cm 3 918 cm 8 kg
22 12 mm 883 cm 3 2649 cm 24 kg
23 12 mm 884 cm 3 2652 cm 24 kg
24 12 mm 153 cm 2 306 cm 3 kg

375 118968 cm 1 348 kg

ABACO DELLE ARMATURE - GALLERIA TRAVE PLINTI

Posizione Diametro Lunghezza
barra

n°
Totale

Lunghezza
totale

Peso
Totale

1 14 mm 369 cm 16 5904 cm 71 kg
2 14 mm 279 cm 8 2232 cm 27 kg
3 16 mm 209 cm 4 836 cm 13 kg
4 12 mm 210 cm 3 630 cm 6 kg
5 16 mm 209 cm 2 418 cm 7 kg
6 16 mm 207 cm 8 1656 cm 26 kg
7 16 mm 206 cm 5 1030 cm 16 kg
8 16 mm 207 cm 1 207 cm 3 kg
9 16 mm 208 cm 2 416 cm 7 kg

10 16 mm 182 cm 3 546 cm 9 kg
11 12 mm 315 cm 3 945 cm 8 kg
12 12 mm 313 cm 1 313 cm 3 kg
13 12 mm 208 cm 3 624 cm 6 kg
14 16 mm 184 cm 3 552 cm 9 kg

62 16309 cm 210 kg

Pianta chiave
 1 : 500

Pianta- Schema Armatura Galleria - Fondazione

 1 : 50
Galleria - Pianta Trave Fondazione e Plinti - Vista dall'alto verso il basso

 1 : 20
Galleria - Trave Fondazione -  Sezione S1

 1 : 20
Galleria - Trave Fondazione -  Sezione S2

 1 : 25
Galleria - Armatura Trave fondazione Filo G-Az - Pianta PF-1

 1 : 20
Galleria - Plinti-  Sezione S3

 1 : 20
Schema armatura - Plinti

 1 : 20
Schema armatura - Trave Fondazione
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