Pianta piano copertura

LEGENDA

[XXS& PERCORSO D'ESODO ORIZZONTALE

:> PERCORSO D'ESODO IN SALITA

‘ PERCORSO D'ESODO IN DISCESA

COMPARTIMENTAZIONE O STRUTTURA PORTANTE R/ El / REI 30

COMPARTIMENTAZIONE O STRUTTURA PORTANTE R/ El / REI 60

COMPARTIMENTAZIONE O STRUTTURA PORTANTE R/ El / REI 90

COMPARTIMENTAZIONE O STRUTTURA PORTANTE R/ EIl / REI 120

ESTINTORE MOBILE A PARETE DA 6 kg - CAPACITA ESTINGUENTE 21A-89B-C

Bl | (@

ESTINTORE PORTATILE DA 5Kg A CO2 - CAPACITA ESTINGUENTE 89B-C

NASPO UNI EN 671-1 DN 25 CON TUBAZIONE SEMIRIGIDA E LANCIA

IDRANTE UNI EN 671-2 DN 45 CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA

IDRANTE SOPRASUOLO CON 2 SBOCCHI DN 70 CONFORMI UNI 810

ATTACCO DI MANADATA UNI 70 PER AUTOPOMPA CONFORME UNI 10779

PRESENZA IMPIANTO RIVELAZIONE AUTOMATICA DELL'INCENDIO (IRAI)

0] ©| @>1e:

PULSANTE PER L'ALLARME INCENDIO ASSERVITO ALL'IMPIANTO IRAI

FILTRO ANTINCENDIO COSTITUITO DA COMPARTIMENTO CON CARICO D'INCENDIO SPECIFICO NON SUPERIORE A 200 MJ/m?

FILTRO A PROVA DI FUMO

SCALA PROTETTA

[ ] SCALA A PROVA DI FUMO
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PORTA ANTINCENDIO EI 30 DOTATA DI DISPOSITIVO DI APERTURA A SPINTA CONFORME ALLA UNI EN 1125

_ — PORTA ANTINCENDIO EI 60 DOTATA DI DISPOSITIVO DI APERTURA A SPINTA CONFORME ALLA UNI EN 1125

_ PORTA ANTINCENDIO EI 90 DOTATA DI DISPOSITIVO DI APERTURA A SPINTA CONFORME ALLA UNI EN 1125

—_ — PORTA ANTINCENDIO EI 120 DOTATA DI DISPOSITIVO DI APERTURA A SPINTA CONFORME ALLA UNI EN 1125

! AREA OGGETTO DI VARIANTE

v SPAZIO CALMO

IMMISSIONE ED ESTRAZIONE MECCANICA

MINISTERO l %
DELLA ‘ MINISTERO

Societa di
~ Confmittenza s
eea Regionale C U LTU RA DELL’INTERNO CITTN DI TORINO

Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Programma D.1:“Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE COMUNE

SCR Piemonte

LIVELLO PROGETTUALE

Citta di TORINO

PROGETTO ESECUTIVO

CupP TITOLO INTERVENTO

C14E21001220001 "TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO REALIZZAZIONE
CODICE OPERA DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO

22044D02
B e e
ELABORATO N. TITOLO ELABORATO

VF005 Prevenzione Incendi - Pianta piano copertura

DATA EMISSIONE SCALA AREA PROGETTUALE
20/11/2024 1:100 Progetto Antincendio - vigili del fuoco
FORMATO DI STAMPA CODICE GENERALE ELABORATO NOME FILE
Al+ TNT_22044D02_3_0_E_VF_00_AE_005_1 TNT_22044D02_3_0_E_VF_00_AE_005_1

VERSIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO (CONTROLLATQ
0 20/11/2024 Emissione Progetto Esecutivo ABDR ABDR
1 26/02/2025 Integrazioni Progetto Esecutivo (rif. Prot.n.1840/21.02.2025) ABDR ABDR

IMPRESA AGGIUDICATARIA

COBAR S.p.A.

Scala 1:100

c- cobar

RTP PROGETTAZIONE

Sede Legale:Via Selva 101;
Sede Amm.: Via Monte Pollino 3
70022 Altamura (Ba) Italy

Capogruppo Mandataria:

ARCHITETTI ASSOCIATI

Mandanti:

N /J MJW STRUCTURES

Manens S.p.A.

Dott. Geol. Roberto Salucci

Biobyte s.r.l.  Ing. Maria Cairoli
Dott.Enrico Moretti

Ing. Roberto De Lieto Vollaro
Ing. Alessandro Leonardi

Ing. Roberto De Lieto Vollaro
Arch. Laura Calcagnini

ABDR Architetti Associati S.r.l.

Integrazione Prestazioni Specialistiche:

Arch. Michele Beccu - ABDR Architetti Associati S.r.l.
Progettazione Categoria Edilizia - Beni Tutelati:
Arch. Filippo Raimondo - ABDR Architetti Associati S.r.l.

Progettazione Categoria Strutture
Ing. Massimo Majowiecki - MJW STRUCTURES

Progettazione Impianti Elettrici e Speciali
Ing. Massimo Cadorin - Manens S.p.A.

Progettazione Impianti Meccanici
Ing. Viliam Stefanutti - Manens S.p.A.

Geologo

Consulenti Acustica sala
Consulenti Comfort acustico ambientale

Consulenti Progettazione Antincendio

Consulente
Consulente Ambiente/DNSH

Giovane Professionista:
Arch. Valentina Bianchi - ABDR

BIM Manager
Arch. Antonella Antonilli - ABDR

Coordinatore Tecnico del Progetto
Arch. Nicola Bissanti - ABDR

Timbri e Firme

Documento firmato digitalmente

COMMITTENTE

ORGANISMO DI CONTROLLO

= SCR PIEMONTE S.p.A.

Responsabile del Procedimento:
Arch. Sergio Manto

CONTECO S.p.A.

Responsabile di Commessa:
Ing. Tiziana Costanzo






