
A.1.4

P2

A.2.4

P3

A.3.4

P4

A.4.4

P5

A.5.4

P1

P0

A.1.3

A.2.3

A.3.3

A.4.3

A.5.3

COPERTURA

B.1.1B.1.2

B.2.1B.2.2

B.3.1B.3.2

B.1.3

B.2.3

P2

P3

P1

C.1.1C.1.2

C.2.1C.2.2

C.3.1C.3.2

P2

P3

P1

P4

C.4.1C.4.2

D.1.1 D.1.2

P2

D.2.1 D.2.2

P3

D.3.1 D.3.2

P4

D.4.1 D.4.2

P5

D.5.1 D.5.2

P1

E.1.1E.1.3

E.2.1E.2.3

E.3.1E.3.2

E.1.4

E.2.4

E.3.3

P2

P3

P1

A.1.1

A.2.1

A.3.1

A.4.1

A.5.1

Locale tecnico centrale termica

Cavo bus 1(2x0,75mmq)

Concentratore

Cassetta di contabilizzazione

A.0.2 B.0.2B.0.1 D.0.2D.0.1 E.0.2E.0.1

Scala A P0 Scala B P0 Scala C P0 Scala D P0 Scala E

A.1.2

A.2.2

A.3.2

A.4.2

A.5.2

A.0.1

E.1.2

E.2.2

A.1.4

P2

A.2.4

P3

A.3.4

P4

A.4.4

P5

A.5.4

P1

P0

A.1.3

A.2.3

A.3.3

A.4.3

A.5.3

COPERTURA

B.1.1B.1.2

B.2.1B.2.2

B.3.1B.3.2

B.1.3

B.2.3

P2

P3

P1

C.1.1C.1.2

C.2.1C.2.2

C.3.1C.3.2

P2

P3

P1

P4

C.4.1C.4.2

D.1.1 D.1.2

P2

D.2.1 D.2.2

P3

D.3.1 D.3.2

P4

D.4.1 D.4.2

P5

D.5.1 D.5.2

P1

E.1.1E.1.3

E.2.1E.2.3

E.3.1E.3.2

E.1.4

E.2.4

E.3.3

P2

P3

P1

A.1.1

A.2.1

A.3.1

A.4.1

A.5.1

VANO QUADRI SCALA A

A.0.2A.0.1

230Vac 230Vac230Vac

VANO QUADRI SCALA B

B.0.2B.0.1

230Vac 230Vac230Vac

VANO QUADRI SCALA C

230Vac

VANO QUADRI SCALA D

D.0.2D.0.1

230Vac 230Vac230Vac

VANO QUADRI SCALA E

B.0.2B.0.1

230Vac 230Vac230Vac

Cavo bifilare 1(2x0,75mmq)

Postazione videocitofonica esterna con
pulsantiera

Elettroserratura

P0 Scala A P0 Scala B P0 Scala C P0 Scala D P0 Scala E

A.1.2

A.2.2

A.3.2

A.4.2

A.5.2

E.1.2

E.2.2

INV1

A.1.1

Scala A

QFV

QDC1

QA

A.
0.

1

A.
0.

2

A.1.4
QA

P2

A.2.4
QA

P3

A.3.1
QA

A.3.4
QA

P4

A.4.1
QA

A.4.4
QA

P5

A.5.1
QA

A.5.4
QA

P1

P0

QSCA

STRINGA 1: 22 MODULI DA 450W

Treccia rame
nudo 35mmq

A.1.4
QA

QA

QA

QA

QA

A.2.3

A.3.3

A.4.3

A.5.3

COPERTURA

B.1.1
QA

B.
0.

2B.
0.

1

B.1.2
QA

B.2.1
QA

B.2.2
QA

B.3.1
QA

B.3.2
QA

B.1.3
QA

QA
B.2.3

Scala B

P2

P3

P1

C.1.1
QA

C.1.2
QA

C.2.1
QA

C.2.2
QA

C.3.1
QA

C.3.2
QA

Scala C

P2

P3

P1

P4

C.4.1
QA

C.4.2
QA

D.1.1

Scala D

QA

D
.0

.1

D
.0

.2

D.1.2
QA

P2

D.2.1
QA

D.2.2
QA

P3

D.3.1
QA

D.3.2
QA

P4

D.4.1
QA

D.4.2
QA

P5

D.5.1
QA

D.5.2
QA

P1

P0

E.1.4
QA

E.
0.

2

E.
0.

1

E.1.2
QA

E.2.4
QA

E.2.2
QA

E.3.3
QA

E.3.2
QA

E.1.1
QA

QA

QA

E.2.1

E.3.1

Scala E

P2

P3

P1

A.0.1

1=sx / 2dx
piano
scala

QCT

LOCALE TECNICO - CENTRALE TERMICA

QGBT

CABINA

QDC2

STRINGA 1: 22 MODULI DA 450W

COPERTURA

INV2

kWh

n°1 TRASFORMATORI
MT/BT 250kVA 20/0,4kV

QMT
Q.E. media tensione

Q.E. generale
bassa tensione

TRECCIA DI RAME NUDO 35mmq

CONDUTTORE FS17 450/750V

LEGENDA
8GF7147

8GF7147

AUX - 40A

MORSETTIERA

QCA - 160A

QG - 1250A

RIF - 400A

QG - 1250A

RIF - 400AMT
50N
51

51N
50
27

67N

PROTEZIONE GENERALE CELLA MISURE UNITA' PARTENZA UNITA' PARTENZA

STRINGA 2: 21 MODULI DA 450W

STRINGA 3: 21 MODULI DA 450W

STRINGA 2: 21 MODULI DA 450W

STRINGA 3: 21 MODULI DA 450W

A.1.2
QA

A.3.2
QA

A.4.2
QA

A.5.2
QA

A.2.1
QA

A.2.2
QA

Collegamento a terra della struttura
di sostegno dei moduli fotovoltaici
FS17 1x16mmq

E.2.3
QA

E.1.3
QA

ASC.A ASC.E

FS17 1x16mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17 1x10mmq
Cu 35mmq - Struttura ascensore

FS17
1x10mmq

FS17 1x10mmq

DISPERSORE LINEARE DI TERRA L=1,5m

NODO EQUIPOTENZIALE DI TERRA

FS17 1x120mmq

FS17 1x120mmqFS17 1x35mmq

FS17 1x16mmq

QSCB

ASC.B
FS17 1x10mmq

Cu 35mmq - Struttura ascensore

FS17
1x10mmq

FS17 1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

Treccia rame
nudo 35mmq

QSCC

ASC.CCu 35mmq - Struttura ascensore

FS17
1x10mmq

FS17 1x10mmq

Treccia rame
nudo 35mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

QSCD

ASC.DCu 35mmq - Struttura ascensore

FS17
1x10mmq

FS17 1x10mmq

Treccia rame
nudo 35mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

Collegamento a terra della struttura
di sostegno dei moduli fotovoltaici
FS17 1x16mmq

FS17 1x16mmq

FS17 1x16mmq

QSCD

Cu 35mmq - Struttura ascensore

FS17
1x10mmq

FS17 1x10mmq

Treccia rame
nudo 35mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x10mmq

FS17
1x25mmq

FS17
1x25mmq

FS17 1x25mmq FS17 1x25mmq

Schema a blocchi impianto videocitofonico

Schema impianto contabilizzazione consumi termici

Impianti Elettrici Speciali - Schema Impianto Citofonico /
Contabilizzazione del Calore

----

-:-

Schema a blocchi nodi equipotenziali e rete di terra

Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
Divisione Manutenzioni

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e per il Sociale

PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO "AMBITO URBANO 4.4 VEGLIO"

CON SISTEMAZIONI ESTERNE E REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI) - (COD. OPERA 4924)

CUP C11B21003840001

Codice Servizio: ST-EDABSO

Codice Lavoro: NU-ED

Codice Elaborato:

Indice di rev. elaborato 1

Data revisione:

Elaborato n°

Scala Grafica

Nome file

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato

Gruppo di progettazione

incaricato con Determinazione Dirigenziale atto. n. DD6462 del 12 dicembre 2022

Nome Cognome Ruolo Area di competenza

Arch. Luca MORETTO Progettista opere architettoniche
Coordinatore gruppo di progettazione
Responsabile integrazione prestazioni
specialistiche

Edilizia - Strutture - Impianti

Ing. Silvano VEDELAGO
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Ing. Marcello PRINA
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Ing. Franco FOGLIATO
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Arch. Fabrizio VALLERO

Ing. Stefano VEGGI
DESMOS S.r.l.

Arch. SILVIA DERIU

Progettista opere strutturali

Progettista impianti meccanici, elettrici
e antincendio
Coordinatore sicurezza in
progettazione
Tecnico esperto di analisi del rischio
climatico

Progettista bonifica

BIM Manager / BIM coordinator

Giovane professionista

Strutture

Impianti meccanici, elettrici e
antincendio

Sicurezza

CAM - DNSH

Bonifica

BIM

Edilizia

Responsabile Unico Procedimento: Arch. Eros PRIMO
Supporto al R.U.P.: Arch Simona MONTAFIA
Supporto al R.U.P.: Geom. Claudio MASTELLOTTO

Ingg. Stefano ROSTAGNO / Brian BARBINI
BRAINS DIGITAL S.r.l.

16 maggio 2023

z:\lavoro\lavori_prp 2023\prp23023_area veglio\02-base\aggiornamento testalino\desmos.png

0979 EGIE 06

236

EGIE.06

-:-

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
L-N

AutoCAD SHX Text
L-N

AutoCAD SHX Text
L-N

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1   2

AutoCAD SHX Text
L-L

AutoCAD SHX Text
2   3

AutoCAD SHX Text
L-L

AutoCAD SHX Text
L-L

AutoCAD SHX Text
1   3

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
BMR

AutoCAD SHX Text
MUTV

AutoCAD SHX Text
DL

AutoCAD SHX Text
DL

AutoCAD SHX Text
MN

AutoCAD SHX Text
1C0

AutoCAD SHX Text
2NC

AutoCAD SHX Text
2NA

AutoCAD SHX Text
MX

AutoCAD SHX Text
T.A.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
50N/51N/67N

AutoCAD SHX Text
Toroide Per

AutoCAD SHX Text
T.V.

AutoCAD SHX Text
1NA

AutoCAD SHX Text
1NC

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
In=6,3A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C


	Sheets and Views
	EG-IE.06


