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LEGENDA TUBAZIONI - COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegamento elettrico di segnale

Tubazione Impianto di Irrigazione:
- Distribuzione a vista: Tubazione in acciaio zincato secondo norma UNI 10255
- Distribuzione Interrata: Tubazione in polietilene alta densità (PEAD)

Tubazioni Acque Meteoriche in polietilene tipo Geberit o PVC SN8

LEGENDA SIMBOLI

Elettrovalvola (carico accumuli idrici)

Sonda di pressione

ManometroPI

Galleggiante

Valvole d'intercettazione filettate a passaggio totale

PS.1 Elettropompe sommerse complete di quadro di alimentazione e controllo, inverter a bordo quadro,
camicia corpo pompa, sistema di spegnimento in caso di funzionamento a secco, sonda di pressione,
vaso di espansione (24 lt). Caratteristiche: Portata 4,0 mc/h, Prevalenza 6,0 bar

PE

Tubazione Acqua Potabile:
- Distribuzione a soffitto/parete/a vista: in acciaio zincato secondo Norma UNI 10255
- Distribuzione Interrata: in polietilene alta densità (PEAD)
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