
LEGENDA

Tubazione Mandata e Ritorno A.Calda/A.Refrigerata da Centrale Termica:
- Distribuzione in C.TF, Distribuzione Principale e Colonne Montanti:  in Acciaio Nero SS UNI 10255

SIMBOLO DESCRIZIONE

Tubazione Mandata e Ritorno Circuiti miscelati A.Calda/A.Refrigerata in uscita dai satelliti di contabilizzazione.
-Distribuzione secondaria e Circuiti diretti in uscita dai Satelliti di contabilizzazione: in multistrato preisolato.

Satellite Contabilizzatore in cassetta di contenimento metallica e portina di ispezione completo di contabilizzatore
AC/AR, Contatori Acqua Fredda e Acqua Calda Sanitaria, Centralina di controllo, modulo di interfaccia domotica,
valvola miscelatrice e circolatore circuito P.Radianti, valvola intercettazione automatica circuito radiatori derivato
da circuito diretto a servizio VMC. Dim. max (LaxHx Pr): 550x450x140 mm

Valvola a sfera filettata/flangiata per impianto di riscaldamento 
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SCHEMA ALTIMETRICO IMPIANTO IDRICO

Dipartimento Manutazioni e Servizi Tecnici
Divisione Manutenzioni

Servizio Edilzia Residenziale Pubblica e per il Sociale

PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO "AMBITO URBANO 4.4 VEGLIO"
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Nome Cognome Ruolo Area di competenza

Arch. Luca MORETTO Progettista opere architettoniche
Coordinatore gruppo di progettazione
Responsabile integrazione prestazioni
specialistiche

Edilizia - Strutture - Impianti

Ing. Silvano VEDELAGO
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Ing. Marcello PRINA
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Ing. Franco FOGLIATO
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Arch. Fabrizio VALLERO

Ing. Stefano VEGGI
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Coordinatore sicurezza in
progettazione
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Progettista bonifica

BIM Manager / BIM coordinator
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