
QUADRO GENERALE B.T. 400V - SCHEMA UNIFILARE

G M

QGE

G.E. 1250 kVA
400 V
50 Hz

SGANCIO DI
EMERGENZA

SGANCIO DI
EMERGENZA
ESTERNO
LOCALE

· QUADRO TIPO POWER CENTER FORMA 4b
· TENSIONE DI ESERCIZIO 400 V
· TENSIONE NOMINALE 690 V
· CORRENTE NOMINALE SBARRE 2500 A
· CORRENTE AMMISSIBILE DI BREVE DURATA 50 kA x 1"
· CORRENTE AMMISSIBILE DI CRESTA 110 kAp @ 400V
· Ics INTERRUTTORI 50 kA @ 400V
· FREQUENZA 50 Hz
· GRADO DI PROTEZIONE ESTERNO IP31
· GRADO DI PROTEZIONE INTERNO IP2X
· TENSIONE AUSILIARIA 230Vca
· SISTEMA DI NEUTRO TN-S
· SBARRE 3F+N
· ARRIVO CAVI/LINEE ALTO
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Vn= 24KV - In= 630A - Ve= 22kV - Icw= 12,5 kA

QUADRO M.T. RICEZIONE 24 kV - SCHEMA UNIFILARE

ARRIVO LINEA IRETI PROTEZIONE GENERALE MISURE SCARICATORI / PART. LINEA
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QUADRO GENERALE M.T. 24 kV - SCHEMA UNIFILARE

Vn= 24KV - In= 630A - Ve= 22kV - Icw= 12,5 kA

ARRIVO LINEA GRUPPO ELETTR. PROTEZIONE GENERALE MISURE PROTEZ. TRASFORMATORE "TR1" PROTEZ. TRASFORMATORE "TR2"

%

BATTERY

+ -

TH
11

0
TH

11
0 CEI EN 62271-200

CEI EN 62271-100

QUADRO

INTERRUTTORI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CARATTERISTICHE QUADRI M.T.

IPCOR. DI BREVE DURATA
TENSIONE NOMINALE

CLASSIFICAZIONE ARCO INTERNO
ESERCIZIO DEL NEUTRO

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]

FREQ. [Hz]TEN. ES. [kV]

IMPIANTO A MONTE

X

X

3X12,5
24

"AFL"

COMPENSATO
12,5

630A
5022

CABINA IRETI

ARRIVO LINEA TRASFO G.E. SCARICATORI / PART. LINEA ARRIVO LINEA M.T. IRETI ARRIVO ANELLO 1 DA SSE ARRIVO ANELLO 2 DA SSE

SENSORE CONTROLLO
UMIDITA' E

TEMPERATURA

SENSORE RILIEVO
ARCO INTERNO

SENSORE RILIEVO
TEMPERATURA

TERMINALI

-Q1.3-Q.1.1
M

YC

YO

-Q1.2
M

YC

YO

M

YC

YO

-Q.TR1
M

YC

YO

M

YC

YO

-Q1.4
M

YC

YO

-Q1.5
M

YC

YO

-Q1.6
M

YC

YO

-Q2.3-Q.2.1
M

YC

YO

-Q2.2
M

YC

YO

-Q.TR2
M

YC

YO

M

YC

YO

-Q2.5
M

YC

YO

-Q2.6
M

YC

YO

-Q2.7
M

YC

YO

-Q1.7
M

YC

YO

ALLE UNITA' DI
RIFASAMENTO

5-5/5 A

Q1.1Sigla utenza:
RifasamentoDescrizione 1:

Descrizione 2:
Potenza contemporanea [kW]:
Corrente Ib [A]:

---Marca apparecchiatura:
SCATOLATO - LSIGTipologia apparecchiatura:

630Taglia apparecchiatura [A]:
630/225/630In fase max/min/regolata [A]:

6.300/945/6.300Im fase max/min/regolata [A]:
---I diff./omop. max/min/regolata [A] - Classe:
50Potere di interruzione [kA]:

FG18M16/FG17 PESigla cavo armonizzata:
10Lunghezza [m]:

2[3(1X150)]+150PESezione [mm²]:
------

Q1.2
TORNIO

180
324
---

SCATOLATO - LSIG
400

400/144/400
4.000/216/4.000

400/80/400
50

FG18M16/FG17 PE
165

3(1X240)+240N+240PE
---

Q1.3
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

-28,8
-43
---

SCATOLATO - LSIG

50
FG18M16/FG17 PE

150
3(1X70)+35N+35PE

---

Q1.4
QUADRO SERVIZI LOCALE

21
38
---

SCATOLATO - LSIG
160

50
FG18M16/FG17 PE

20
3(1X35)+25N+25PE

---

Q1.5
DORSALE FM1 OFFICINA

73
140
---

SCATOLATO - LSIG
250

250/90/250
2.500/375/2.500

250/25/250
50

FG18M16/FG17 PE
20

3(1X120)+120N+70PE
---

Q1.6

23
36
---

SCATOLATO - LSIG

Q1.7
QUADRO ASCENSORE

24,5
35,4
---

SCATOLATO - LSIG

Q1.8 Q.CONG
CONGIUNTORE

---
---
---

SCATOLATO - LSIG
2.500

---/---/---
---/---/---

---
---
---
---
---
---

Q2.1
QUADRO LAVAGGIO

70
126

Q2.2 Q2.3
QUADRO GENERALE

102
175
---

SCATOLATO - LSIG

50
FG18M16/FG17 PE

85
3(1X120)+120N+120PE

---

Q2.5
QUADRO MONTACARICHI

39,4
90,9
---

SCATOLATO - LSIG

Q2.6
QUADRO COLONNINE RICARICA

88
141
---

SCATOLATO - LSIG

Q2.7

---
SCATOLATO - LSIG

Q2.8 Q2.9
QUADRO RICARICA

84
139
---

SCATOLATO - LSIG

Q2.21
Rifasamento

---
SCATOLATO - LSIG

---
50

FG16M16/FG17 PE
10

2[3(1X150)]+150PE
---

M

YC

YO

-Q1.8 -Q2.8
M

YC

YO

-Q2.9
M

YC

YO

-Q2.10
M

YC

YO

-Q2.11
M

YC

YO

-Q2.12
M

YC

YO

-Q2.13
M

YC

YO

ANALIZZATORE DI ENERGIA ELETTRICA CON MODULO DI INTERFACCIA RS485

LEGENDA SIMBOLI

Simboli Descrizione

CENTRALINA TERMOMETRICA TRASFORMATORE

AL QUADRO SUPERVISIONE
SEGNALAZIONE
MANCANZA RETE

-Q.CONG

TH
11

0

IN FOSSA (QTOR)

QUADRO M.T. G.E. 24 kV - SCHEMA UNIFILARE

COPERTURA UFFICI (QIFV) CABINA ELETTRICA MT/BT

160
125/25/125

1.250/187/1.250
160/32/160

TRENI - LIV.-2 (QLAVT)

---
SCATOLATO - LSIG

160
160/56/160

1.600/240/1.600
160/32/160

50
FG18M16/FG17 PE

80
3(1X70)+35N+35PE

---

LINEA BLINDATA 4x250A
DORSALE FM2 OFFICINA

101
172
---

SCATOLATO - LSIG
250

250/90/250
2.500/375/2.500

250/50/250
50

FG18M16/FG17 PE
15

3(1X120)+120N+120PE
---

LINEA BLINDATA 4x250A PALAZZINA UFFICI (QGPU) OFFICINA (QMO-OFF) AUTO (QRCA)

160
160/56/160

1.600/240/1.600
160/32/160

50
FG18M16/FG17 PE

70
3(1X70)+35N+35PE

---

50
FG18M16/FG17 PE

85
3(1X120)+120N+120PE

---

M

YC

YO

-Q1.9
M

YC

YO

-Q1.10
M

YC

YO

-Q1.18
M

YC

YO

-Q1.19
M

YC

YO

-Q1.20 -Q2.20
M

YC

YO

-Q2.14
M

YC

YO

-Q2.15
M

YC

YO

-Q2.16
M

YC

YO

-Q2.19
M

YC

YO

DEPOSITO (QAS-DEP)

160
160/56/160

1.600/240/1.600
160/32/160

50
FG18M16/FG17 PE

70
3(1X70)+35N+35PE

---

QUADRO ASCENSORE
OFFICINA (QAS-OFF)

160
160/56/160

1.600/240/1.600
160/32/160

50
FG18M16/FG17 PE

200
3(1X70)+35N+35PE

---

160
160/56/160

1.600/240/1.600
160/32/160

50
FG18M16/FG17 PE

30
3(1X70)+35N+35PE

---

MULETTI - LIV.-2 (QMUL-2)
Q. SERVIZI COMUNI DI PIANO

13
21
---

SCATOLATO - LSIG

LIV.-1 ZONA NORD (QL-1-N)

160
160/56/160

1.600/240/1.600
160/32/160

50
FG18M16/FG17 PE

60
3(1X70)+35N+35PE

---

Q. SERVIZI COMUNI DI PIANO

48
83
---

SCATOLATO - LSIG

LIV.-1 ZONA SUD (QL-1-S)

160
160/56/160

1.600/240/1.600
160/32/160

50
FG18M16/FG17 PE

95
3(1X70)+35N+35PE

---

250
250/90/250

2.500/375/2.500
250/50/250

50
FG18M16/FG17 PE

145
3(1X120)+120N+120PE

---

Q1.9
QUADRO RICARICA

77
129
---

SCATOLATO - LSIG

MULETTI - LIV.-1 (QMUL-1)

250
250/90/250

2.500/375/2.500
250/50/250

50
FG18M16/FG17 PE

65
3(1X120)+120N+70PE

---

Q1.10
QUADRO OFFICINA

11
21
---

SCATOLATO - LSIG

ELETTROTEC. - LIV.-2 (QOFF-ET)

160
40/18/40

400/60/400
40/16/40

50
FG18OM16

180
5G16
---

Q2.10
QUADRO OFFICINA

10
21
---

SCATOLATO - LSIG

SEGN. - LIV.-2 (QOFF-SE)

100
100/36/40
400/60/400
100/20/100

50
FG18M16/FG17 PE

160
5G10
---

Q2.11
QUADRO CENTRALE UTA

214
346
---

SCATOLATO - LSIG

01/04 - LIV.-1 (QUTA0104)

400
400/144/400

1.600/240/1.600
400/80/400

50
FG18M16/FG17 PE

80
3(1X240)+240N+240PE

---

Q2.12
QUADRO MAGAZZINO

1,15
5,3
---

SCATOLATO - LSIG

LINEA LIV.-1 (QMAGL)

100
40/18/40

400/60/400
40/16/40

50
FG18OM16

95
5G16
---

Q2.13
QUADRO DEPOSITO

37
67
---

SCATOLATO - LSIG

TRENI LIV.-2 (QDEP)

160
160/56/160

1.600/240/1.600
160/32/160

50
FG18M16/FG17 PE

140
3(1X70)+35N+35PE

---

Q2.14
Q. SERVIZI AUSILIARI AREA
 DI GENERAZIONE (QA-GEN)

13
24
---

SCATOLATO - LSIG
100

100/40/63
630/95/630
100/20/100

50
FG18OM16

315
5G25
---

Q2.15

3
14
---

SCATOLATO - LSIG
100

40/18/40
400/60/400
40/16/40

50
FG18OM16

115
5G16
---

Q2.16 Q2.19
RISERVA

EQUIPAGGIATA
---
---
---

SCATOLATO - LSIG
160

160/56/160
1.600/240/1.600

160/32/160
50
---
---
---
---

RISERVA
EQUIPAGGIATA

---
---
---

SCATOLATO - LSIG
160

160/56/160
1.600/240/1.600

160/32/160
50
---
---
---
---

RISERVA
EQUIPAGGIATA

---
---
---

SCATOLATO - LSIG
160

160/56/160
1.600/240/1.600

160/32/160
50
---
---
---
---

RISERVA
EQUIPAGGIATA

---
---
---

SCATOLATO - LSIG
160

160/56/160
1.600/240/1.600

160/32/160
50
---
---
---
---

Q1.16 Q1.17 Q1.18

Vn= 24KV - In= 630A - Ve= 22kV - Icw= 12,5 kA

QTR2
PROTEZIONE

TRASFORMATORE TR2
1.600 kVA

849
1.324

APERTO - LSIG
2.500

2.500/1.000/2.300
25.000/2.500/25.000

---
50

BLINDO COMPATTO 4x2500A
---
---
---

M

YC

YO

M

YC

YO

-QS.1Sigla utenza:
ALIMENTAZIONEDescrizione 1:

Descrizione 2:
526Potenza contemporanea [kW]:
1.135Corrente Ib [A]:
---Marca apparecchiatura:

SCATOLATOTipologia apparecchiatura:
1600Taglia apparecchiatura [A]:
---In fase max/min/regolata [A]:

19.200/1.600/19.200Im fase max/min/regolata [A]:
---I diff./omop. max/min/regolata [A] - Classe:
50Potere di interruzione [kA]:
---Sigla cavo armonizzata:
---Lunghezza [m]:
---Sezione [mm²]:
------

-QS.2
ALIMENTAZIONE

526
1.135
---

SCATOLATO
1600
---

19.200/1.600/19.200
---
50
---
---
---
---

DA TRASFORMATORE TR2

-QS.1 -QS.2

ATS

ALIM. QUADRO

122
250
---

SCATOLATO
400
---

4.000/400/4.000
---
37,5

FTG18M16-0,6/1kV/FG17 PE
140

3(1X150)+95N+95PE
---

CENTR. ANTINCENDIO (QPAI)

Icw=50kA x1" 400V-50Hz

QUADRO
SAFETY

DA TRASFORMATORE TR1

QTR1
PROTEZIONE

1.600 kVA
2.250
---

APERTO - LSIG
2.500

2.500/1.000/2.300
25.000/2.500/25.000

---
50

BLINDO COMPATTO 4x2500A
---
---
---

TRASFORMATORE TR1
QUADRO MAGAZZINO
TRENI LIV.-1 (QMAGT)

-Q2.21
M

YC

YO

Q2.20
RISERVA

EQUIPAGGIATA
---
---
---

SCATOLATO - LSIG
160

160/56/160
1.600/240/1.600

160/32/160
50
---
---
---
---

23
36
---

SCATOLATO - LSIG
160

160/56/160
1.600/240/1.600

160/32/160
50

FG18M16/FG17 PE
30

3(1X70)+35N+35PE
---

UPS ENERGIA NO-BREAK
DEPOSITO+OFFICINA (bypass)

QSAFETY.C2 QSAFETY.C3
ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,89
11
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
180
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,89
11
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
170
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,89
11
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
160
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,89
11
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

150
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,89
11
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
140
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,89
11
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
130
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,89
11
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

120
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,89
11
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
110
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,89
11
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
100
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,56
10
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

175
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,56
10
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
165
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,56
10
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
155
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,56
10
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

145
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,56
10
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
135
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,56
10
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
125
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,56
10
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

115
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,56
10
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
105
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,56
10
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
95

4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

4,56
10
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

85
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

9,95
23
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
80

4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

30
69
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
85

4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

30
69
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

85
4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

30
69
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
85

4G10
---

ALIMENTAZIONE SERRANDE
TAGLIAFUOCO CIRC.1

0,4
1,925
---

MODULARE
16
16
160

0,3 - AC
37,5

220
3G4
---

0,8
3,85
---

MODULARE
16
16
160

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
180
3G4
---

1
4,81
---

MODULARE
16
16
160

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
220
3G4
---

0,8
3,85
---

MODULARE
16
16
160

0,3 - AC
37,5

180
3G4
---

---
---
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5
---
---
---
---

QSAFETY.C4 QSAFETY.C5 QSAFETY.C6 QSAFETY.C7 QSAFETY.C8 QSAFETY.C9 QSAFETY.C10 QSAFETY.C11 QSAFETY.C12 QSAFETY.C13 QSAFETY.C14 QSAFETY.C15 QSAFETY.C16 QSAFETY.C17 QSAFETY.C18 QSAFETY.C19 QSAFETY.C20 QSAFETY.C21 QSAFETY.C22 QSAFETY.C23 QSAFETY.C24 QSAFETY.C25 QSAFETY.C26 QSAFETY.C27 QSAFETY.C28 QSAFETY.C29
ALIMENTAZIONE SERRANDE

TAGLIAFUOCO CIRC.2
ALIMENTAZIONE SERRANDE

TAGLIAFUOCO CIRC.3
ALIMENTAZIONE SERRANDE

TAGLIAFUOCO CIRC.4
RISERVA

EQUIPAGGIATA
---
---
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5
---
---
---
---

QSAFETY.C30
RISERVA

EQUIPAGGIATA
---
---
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5
---
---
---
---

QSAFETY.C31
RISERVA

EQUIPAGGIATA
---
---
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5
---
---
---
---

QSAFETY.C32
RISERVA

EQUIPAGGIATA

FTG18OM16-0,6/1kVFTG18OM16-0,6/1kV

RISERVA
EQUIPAGGIATA

RISERVA
EQUIPAGGIATA

QSAFETY.C33 QSAFETY.C34

---
---
---

MODULARE
16
16
160

0,3 - AC
37,5

---
---
---

---

---
---
---

MODULARE
16
16
160

0,3 - AC
37,5

---
---
---

---

QSAFETY.B

---
SCATOLATO

100
40/18/40

400/60/400
5/0,03/5 - A

37,5
FTG18OM16-0,6/1kV

150
5G16
---

QSAFETY.A
ALIM. ASCENSORE EMERG.

---
SCATOLATO

100
40/18/40

400/60/400
5/0,03/5 - A

37,5
FTG18OM16-0,6/1kV

150
5G16
---

UFFICI SX (QAS-UFF-S)
ALIM. ASCENSORE EMERG.
UFFICI DX (QAS-UFF-D)

QSAFETY.D

7,5
14
---

SCATOLATO
100

40/18/40
400/60/400
5/0,03/5 - A

37,5
FTG18OM16-0,6/1kV

150
5G16
---

QSAFETY.C
ALIM. ASCENSORE EMERG.

7,5
14
---

SCATOLATO
100

40/18/40
400/60/400
5/0,03/5 - A

37,5
FTG18OM16-0,6/1kV

150
5G16
---

UFFICI SX (QAS-UFF-S)
ALIM. ASCENSORE EMERG.
UFFICI DX (QAS-UFF-D)

-Q2.4
M

YC

YO

Q2.4
QUADRO CENTRALE UTA

87
140
---

SCATOLATO - LSIG
250

250/90/250
2.500/375/2.500

250/50/250
50

FG18M16/FG17 PE
145

3(1X120)+120N+120PE
---

PALAZZINA UFFICI (QUTAUFF)

250
250/90/250

2.500/375/2.500
250/50/250

M

YC

YO

-Q1.11

Q1.11
QUADRO CENTRALE UTA

181
294
---

SCATOLATO - LSIG

02/03 - LIV.-1 (QUTA0203)

400
400/160/400

4.000/600/4.000
400/80/400

50
FG18M16/FG17 PE

65
3(1X240)+240N+240PE

---

UPS ENERGIA NO-BREAK
DEP. + OFFICINA - UPS-DEP

Q1.12
PdC Aria/acqua 1

210
337
---

SCATOLATO - LSIG
400

400/160/400
4.000/600/4.000

400/80/400
50

FG18M16/FG17 PE
145

3(1X240)+240N+240PE
---

Q1.13
PdC Aria/acqua 2

210
337
---

SCATOLATO - LSIG
400

400/160/400
4.000/600/4.000

400/80/400
50

FG18M16/FG17 PE
145

3(1X240)+240N+240PE
---

Q1.14
PREDISPOSIZIONE

---
---
---

---
---
---
---

UPS PCC

SCATOLATO - LSIG
100

100/36/100
1.000/150/1.000

100/20/100
50

Q1.15
PREDISPOSIZIONE

---
---
---

---
---
---
---

UPS PCC (BYPASS)

SCATOLATO - LSIG
100

50

M

YC

YO

-Q1.12
M

YC

YO

-Q1.13
M

YC

YO

-Q1.14
M

YC

YO

-Q1.15

100/36/100
1.000/150/1.000

100/20/100

250
250/90/250

2.500/375/2.500
250/50/250

Q2.17
PdC Aria/acqua 3

210
337
---

SCATOLATO - LSIG
400

400/160/400
4.000/600/4.000

400/80/400
50

FG18M16/FG17 PE
145

3(1X240)+240N+240PE
---

200 kVAr
289

630
630/225/630

6.300/945/6.300

-Q2.17
M

YC

YO

SGANCIO DI
EMERGENZA
PULSANTE
ACQUISITO
DA IRAI

AL QUADRO SUPERVISIONE
SEGNALAZIONE
MANCANZA RETE

AL QUADRO SUPERVISIONE
SEGNALAZIONE

MANCANZA RETE

AL QUADRO SUPERVISIONE
SEGNALAZIONE

MANCANZA RETE

FTG18OM16-0,6/1kVFTG18OM16-0,6/1kV FTG18OM16-0,6/1kV FTG18OM16-0,6/1kV FTG18OM16-0,6/1kV FTG18OM16-0,6/1kV FTG18OM16-0,6/1kV

QSAFETY.C1
ALIM. POMPA

172
355
---

SCATOLATO
630
---

6.300/630/6.300
---
37,5

FTG18M16-0,6/1kV/FG17 PE
140

2(3(1X150))+150N+150PE
---

WATERMIST PWM
ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

9,95
23
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
80

4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

9,95
23
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
80

4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

9,95
23
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
80

4G10
---

ALIM. VENTILATORE
ESTRAZIONE FUMI

9,95
23
---

MODULARE
25
25
300

0,3 - AC
37,5

FTG18OM16-0,6/1kV
80

4G10
---

QSAFETY.C35 QSAFETY.C36 QSAFETY.C37 QSAFETY.C38 QSAFETY.C39

M

YC

YO

M

YC

YO

160/56/160
1.600/240/1.600

160/32/160

24,5
35,4

7,5
14

7,5
14

Q1.19 Q1.20

26
47
---

SCATOLATO - LSIG
100

50

100/36/100
1.000/150/1.000

100/20/100

26
47
---

SCATOLATO - LSIG
100

50

100/36/100
1.000/150/1.000

100/20/100

QUADRO POMPA 
AGGOTTAMENTO A (QPAA)

QUADRO POMPA 
AGGOTTAMENTO B (QPAB)

M

YC

YO

-Q1.16
M

YC

YO

-Q1.17

Q2.18

26
47
---

SCATOLATO - LSIG
100

50

100/36/100
1.000/150/1.000

100/20/100

QUADRO POMPA 
AGGOTTAMENTO C (QPAC)

M

YC

YO

-Q1.18

FG18M16/FG17 PE
100

3(1X25)+25N+25PE
---

FG18M16/FG17 PE
165

3(1X25)+25N+25PE
---

FG18M16/FG17 PE
215

3(1X25)+25N+25PE
---
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