
CODIFICA QUADRI

QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 1QGBT-1

QUADRO MT DI STAZIONE - DORSALE MT-L2QMT-2

QUADRO MT DI STAZIONE - DORSALE MT-L1QMT-1

QUADRO GENERALE BASSA TENSIONE 2QGBT-2

QUADRO LOCALI TECNICI DI SISTEMA - BANCHINA SUPERIOREQLTS-BS

PIANO BANCHINA SUPERIORE - LOCALI TECNICI DI SISTEMA (LTS)

QUADRO VENTILAZIONE EMERGENZA 1QV1

QUADRO VENTILAZIONE EMERGENZA 2QV2

QUADRO VENTILAZIONE LOCALI TECNICI DI SISTEMAQV3-LTS

QUADRO WATER MIST - BANCHINA INFERIOREQWM-BI

QUADRO BANCHINA E GALLERIA VIA 1QBG-1

QUADRO BANCHINA E GALLERIA VIA 2QBG-2

QUADRO LAME D'ARIA BANCHINA VIA 1QLA-B-1

QUADRO LAME D'ARIA BANCHINA VIA 2QLA-B-2

QUADRO ATRIOQA

QUADRO AGGOTTAMENTO SOTTO BANCHINAQAG-SB

QUADRO LOCALI TECNICI NON DI SISTEMA - PIANO ATRIOQLTE-A

QUADRO HVAC 1QHVAC-1

QUADRO HVAC 2QHVAC-2

QUADRO POMPA DI CALORE 1 (GEOTERMICA)QPDC1

QUADRO POMPA DI CALORE 2 (ARIA-ACQUA)QPDC2

QUADRO TORNELLI ED EMETTITRICIQTE

QUADRO LUCI DI SICUREZZAQLS

QUADRO SCALA MOBILE ACCESSO OVESTQSM-AO

QUADRO SCALA MOBILE BANCHINA SUPERIORE-ATRIO (LATO DESTRO)QSM-BSA-D

QUADRO SCALA MOBILE ATRIO-BANCHINA SUPERIOREQSM-ABS

QUADRO SCALA MOBILE ACCESSO ESTQSM-AE

QUADRO SCALA MOBILE BANCHINA SUPERIORE-ATRIO (LATO SINISTRO)QSM-BSA-S

QUADRO ASCENSORE ACCESSO OVESTQAS-AO

QUADRO ASCENSORE ESTERNO-BANCHINA INFERIOREQAS-EBI-D

QUADRO ASCENSORE ATRIO-BANCHINA INFERIOREQAS-ABI-S

QUADRO NO-BREAKQNB

QUADRO POMPE RILANCIO H2O NERE VIA 1QPN-SB-1

QUADRO INSEGNE PUBBLICITARIEQIP

QUADRO CANCELLO ACCESSO ESTQCM-AE

QUADRO SERRANDE DI REGOLAZIONE - LTS - BANCHINA SUPERIOREQSR-LTS-BS

QUADRO SERRANDE DI REGOLAZIONE - LTE - PIANO ATRIOQSR-LTE-A

QUADRO SERRANDE TAGLIAFUOCO - LTE - PIANO ATRIOQST-LTE-A

UNITA' COORDINAMENTO ANTINCENDIO E VENTILAZIONE STAZIONEQUCAV-S

QUADRO SUPERVISIONE ANTINCENDIOQSA-NB

QUADRO SISTEMA COORDINAMENTO SPEGNIMENTO INCENDIQSSI

QUADRO CANCELLO ACCESSO OVESTQCM-AO

QUADRO POMPE RILANCIO H2O NERE VIA 2QPN-SB-2

QUADRO POMPE AGGOTTAMENTO ACCESSO OVESTQAG-AO

QUADRO POMPE AGGOTTAMENTO ACCESSO ESTQAG-AE

BORDO MACCHINA POMPA AGGOTTAMENTO VASCA ANTINCENDIOBAG-AI

BORDO MACCHINA POMPA ANTINCENDIO IDRANTI 1BPAI1

BORDO MACCHINA POMPA ANTINCENDIO IDRANTI 2BPAI2

BORDO MACCHINA POMPA ANTINCENDIO SPRINKLER 1BPAS1

BORDO MACCHINA POMPA ANTINCENDIO SPRINKLER 2BPAS2

BORDO MACCHINA POMPA JOCKEY IDRANTIBPJI

BORDO MACCHINA POMPA JOCKEY SPRINKLERBPJS

PIANO ATRIO - ZONA ATRIO

PIANO ATRIO - LOCALI TECNICI NON DI SISTEMA (LTE)

PIANO BANCHINA SUPERIORE - LOCALI VIA 2

PIANO SOTTOBANCHINA INFERIORE - LOCALI VIA 1

PIANO SOTTOBANCHINA SUPERIORE - LOCALI VIA 2

QUADRO COMMUTAZIONE PER MANUTENZIONE UPSQCOM

PIANO BANCHINA SUPERIORE - LOCALI TECNICI NON DI SISTEMA (LTE)

QUADRO LOCALI TECNICI NON DI SISTEMA - BANCHINA SUPERIOREQLTE-BS

QUADRO SERRANDE DI REGOLAZIONE - LTE - BANCHINA SUPERIOREQSR-LTE-BS

QUADRO SCALA MOBILE BANCHINA SUPERIORE-BANCHINA INFERIOREQSM-BSBI

QUADRO SCALA MOBILE BANCHINA INFERIORE-BANCHINA SUPERIORE (SINISTRA)QSM-BIBS-S

QUADRO SCALA MOBILE BANCHINA INFERIORE-BANCHINA SUPERIORE (DESTRA)QSM-BIBS-D

QUADRO LOCALI TECNICI DI SISTEMA - BANCHINA INFERIOREQLTS-BI

QUADRO WATER MIST - BANCHINA SUPERIOREQWM-BS

PIANO BANCHINA INFERIORE - LOCALI VIA 1

PIANO BANCHINA INFERIORE - LOCALI TECNICI DI SISTEMA (LTS)

QUADRO SERRANDE DI REGOLAZIONE - LTS - BANCHINA INFERIOREQSR-LTS-BI

QUADRO SERRANDE TAGLIAFUOCO - LTS - BANCHINA INFERIOREQST-LTS-BI

KEY-MAP PIANO ATRIO

CAVEDIO 0.1 (LATO SUD)

CAVEDIO 0.2 (LATO SUD)

CAVEDIO 0.3 (LATO SUD)

PIANO ATRIO - ZONA ATRIO

PIANO ATRIO - LOCALI TECNICI NON DI SISTEMA (LTE)

LOCALE GESTORE EMETTITRICI

ACCESSO EST (NICCHIE QUADRI ELETTRICI)

ACCESSO OVEST (LOCALE QUADRI ELETTRICI)

LOCALE QUADRI ELETTRICI

CENTRALE A.I.

CAVEDIO 4.1 (LATO NORD)

LOCALE QUADRI ELETTRICI

KEY-MAP PIANO BANCHINA E 

SOTTOBANCHINA SUPERIORI

PIANO BANCHINA SUPERIORE - LOCALI VIA 2

LOCALE QUADRI BANCHINA - VIA 2

PIANO BANCHINA SUPERIORE - LOCALI TECNICI NON DI SISTEMA (LTE)

LOCALE SCADA

CABINA MT/BT1

PIANO BANCHINA SUPERIORE - LOCALI TECNICI DI SISTEMA (LTS)

CABINA MT/BT2

LOCALE QUADRO GENERALE 1

CAVEDIO 4.1 (LATO NORD)

CAVEDIO 5.1 (LATO NORD)

CAVEDIO 5.2 (LATO NORD)

CAVEDIO 5.3 (LATO NORD)

PIANO SOTTOBANCHINA SUPERIORE - LOCALI VIA 2

LOCALE QUADRO GENERALE 2

KEY PLAN GENERALE

REBAUDENGO

PRB

LEGENDA RETI

IMPIANTI NON DI SISTEMA

LEGENDA COLORI

IMPIANTI NORMALMENTE DERIVATI DALLA RETE MT-L2 (MEDIANTE QGBT-2)

IMPIANTI NORMALMENTE DERIVATI DALLA RETE MT-L1 (MEDIANTE QGBT-1)

LEGENDA SIMBOLI

QUADRO ELETTRICO

TRASFORMATORE MT/BT

SOCCORRITORE IN CONTINUITÀ ASSOLUTA SPECIFICO PER SERVIZI DI SICUREZZA

(CPS A NORMA CEI EN 50171) DEDICATO ALL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (LS)

GRUPPO DI CONTINUITÀ ASSOLUTA SPECIFICO PER SERVIZI DI SICUREZZA (CPS A

NORMA CEI EN 50171) DEDICATO ALLA RETE NO-BREAK (NB)

IMPIANTI DERIVATI DALLA RETE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (MEDIANTE QLS)

IMPIANTI DERIVATI DALLA RETE NO-BREAK (MEDIANTE QNB)

QUADRO RIFASAMENTO AUTOMATICO

BLINDOSBARRA DI POTENZA IP68 - RESISTENTE AL FUOCO

KEY-MAP PIANO BANCHINA E

SOTTOBANCHINA INFERIORI

LOCALE GEOTERMIA

PIANO SOTTOBANCHINA INFERIORE - LOCALI VIA 1

PIANO BANCHINA INFERIORE - LOCALI VIA 1

LOCALE QUADRI BANCHINA

PIANO BANCHINA INFERIORE - LOCALI TECNICI DI SISTEMA (LTS)

TESTATA/TERMINALE BLINDOSBARRA DI POTENZA IP68 - RESISTENTE AL FUOCO

RETE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (LS), DERIVATA DA SOCCORRITORE

RETE MEDIA TENSIONE (MT, DERIVATA DA DORSALE L1 O L2)

RETE BASSA TENSIONE PRIVILEGIATA PER SERVIZI ORDINARI (PO)

RETE IN CONTINUITA' ASSOLUTA NO-BREAK (NB), DERIVATA DA SISTEMA CPS

RETE BASSA TENSIONE NORMALE PER SERVIZI ORDINARI (NO)

RETE BASSA TENSIONE PRIVILEGIATA PER SERVIZI DI EMERGENZA (PE)

CABINA MT/BT2 CABINA MT/BT1

CAVEDIO 0.3

CAVEDIO 4.1

LOCALI QUADRI GENERALI

CENTRALE A.I.

LOCALE GESTORE EMETTITRICI

LOC. TEC. NON DI SISTEMA (LTE)

ACCESSO OVEST ACCESSO EST

LOC. TEC. DI SISTEMA (LTS)

ATRIO

LOCALI QUADRI

LOCALE GEOTERMIA

LOCALE QUADRI BANCHINA VIA 1

LOC. TEC. NON DI SISTEMA (LTE)

LOCALE QUADRI BANCHINA VIA 2 LOCALE SCADA

LOC. TEC. SISTEMA (LTS)

NOTA:  LE CABINE MT/BT, I QUADRI GENERALI DI BASSA TENSIONE (QGBT) E TUTTI I RELATIVI COLLEGAMENTI SONO ESCLUSI DAL PRESENTE

PROGETTO, IN QUANTO AFFERENTI ALLE OPERE DI SISTEMA; QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE SCHEMA ED, IN GENERALE,

NEL PRESENTE PROGETTO DEGLI IMPIANTI "NON DI SISTEMA" E' PERTANTO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVO ED INSERITO NEL

PROGETTO SOLTANTO PER COMPLETEZZA DI INFORMAZIONE GENERALE.
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