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Legenda Distribuzione
CANALINE NON DI SISTEMA
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
Bassa tensione -
Circuiti alimentazione no-break BT-NB
Zona priva di impianti X
Canalina portacavi apert hio.asolata. i Bassa tensione-
TR_APE-E90_ZNCD analina portacavi aperta senza copercnio,asolata, in Tluminazione di si BT-LS
s . . uminazione di sicurezza
acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90
PO SCa|a A Bassa tensione-
3 Privilegiata servizi emergenza BT-PE
1:100 Bassa tensione - BT-PO
Privilegiata servizi ordinari
Canalina portacavi aperta senza coperchio, asolata, in | Bassa tensione-
TR_APE-ASOL_ZNCD eina p P PTG, 85088, | N ormale semvizt ordinar BT-NO
acciaio zincato a caldo ormale servizi ordinari
Bassa tensione- «
Privilegiata servizi emergenza BT-PE(*)
Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete TR APE-ES0 ZNCD Canalina portacavi aperta senza coperchio,asolata, in | Canalina correnti deboli CD-RI
TR_APE-ASOL_ZNCD | 3810 mm |BT-NOJPO TR_APE-ASOL_ZNCD | 3810 mm |BT-NOJPO - — acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 | Rivelazione Incendi
Dimensioni | Sezione E Dimensioni | Sezione E Codice identita| Quota | Rete C i i deboli
150 mmx100 . 150 mmx100 . : : ; ; ; ; danalina correnti depoll
nensioni nensiont Dm:'lﬁpsffi[: sifoo:: BTEPE TR_APE-ASOL_ZNCD Car}alllna.por;cacaw |aéJerta senza coperchio, asolata, in Fbra oftica CD-FO
aCClalo zincato a caldo
00mmx60mm | L || E90
Codice identita Rete
e R Codice identith | Quota | Rete TR AEED BB Codice identita| Quota | Rete CANALINE DI SISTEMA
([ QuEA ) [ QLTEA | - - TR_APE-ASOL ZNCD | 3730 mm |BT-NOJPO Dimensioni | Sezione | E .- RS0 | Tmm | BT
CUevor ) [T uevoz o UEVOS JLEvos ) ] Dimensioni | Sezione | E |&] . mn 1
— . ~ 13 e eI ‘ = 3 15:] 10'0 i| Sez 200 mmx60 mm E%0 Dimensioni | Sezione | E SIMBOLO CODICE IDENTITA DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
odice identita| Quota | Rete - - i | G — & 7 e QA BSM-BSA-D__QSM-BSA-D = mmet00mm | L J| - < 200 mmx60 mm E90
TRAPEES0 |-15150mm | BT-PE ~3 |3} ‘ & Codice identita Rete c Medi one Linea 1 MT-L1
Codice identita | Quota | Rete Dimensioni | Sezione | E - = = TR APE-ESQ BT-PE edia tensione Linea -
TRAPE-ES)  |-15150 mm | BT-NBILS 00mme0mm | L 1| B _C'_— —_— : «;Ea%'* m Dimensioni | Sezione | E e m Accessd
Dimensioni | Sezione | E B el ) Codice identita | Quota | Rete [ [ EN j Locale VV.FF. 300 mme60 mm B |CA 10141 Locale 17 P lla portacavi a t S iaio zincat
20mme0mm | L 1| B0 Codice identita| Quota | Rete (VEups iite ) TR APE-ASOL ZNCD | 3730 mm |BT-NOJPO GAVEDIO 2.1 S o NI/ ‘ 15 16 ____= DDDD CT_TRA_ZNCD asserefla portacavi a traversin, In accialo zincato a Media tensione Linea 2 MT-L2
TRAPEES)  |-15150 mm | BT-PE [-5 - . Dimensioni | Sezione | E Locale Tecnico a Disposizione @ b Codice identita| Quota | Rete Codice identita Rete Codice identita Rete (A ‘ ‘ L Codice identita| Quota_|_Rete -7 caldo
i ioni i A Y P PN ] t— | . u | |
Codice identita| Quota | Rete Oimension! | Sezione N [ 200 mmxt00mm | L] - Codice identita| Quota | Rete 13 § f na Filtro .TR‘AP?qu 37§0mm BT-NBLS QA QNB TR_APE-E90 BT-PE TR_—APE'AS_OL-Z_NCD . BT-NO/PO Codice identita| Quota | Rete Cf/' | Lo T 3 .TR'APF E90. 37§0 i || BT-NBS
LA & TRAPEESD | 3750mm | BT-HB1S “H 14 Pmensiont | Sezfone | B Dimensioni | Sezione | E ’ Pimensioni | Sezione j, € 4501 24D | 3730mm |BT-N0PPO p— N aAGAD | D (Zy | Dpnenson | Sexione | B Media tensione Sottostaz. elettrica MT-SSE
_TRAPEES0 _ |-15150 mm | BT-NE/LS Dimensioni | Sezione | E ) 150mmee0mm | L 1| E%0 200 g0 50 400 mmx100 mm . Codice identita| Quota | Rete TR APE-ASOL ZNCD | 3730 mm_|BT-NO/P QA Codice identita| Quota | Rete QAG- 200mm60mm | L | || E90 .
Dimensioni | Sezione E by LTS GPB| Mo mm = e Dimensioni || Sezione E LAC1 TR APE-E90 3750 mm" | BT-NBLS P5_a
200mmy60mm | L || E% Codice identita| Quota | Rete | QsT-LTEA 200 0 mm £20 s I]] ] - .TR‘APF-E%. 375_0mm BroE 200 mmx100mm [ L | - Dimensioni |_Sezione E i QAG-AQ . .
TRAPEES)  |-15150mm| BT-PE T > g (D o3 - Codice identita| Quota | Rete | | || (|| “GRA [2)0'['," e sezione E§0 200 mms60 mim S0 SIS Canalina bassa tensione BT-CDA
ot o s o | . 2 o il H . - . -
Dimensioni | Sezione | E id E - / < = I .- I TRAPEES) | 3750mm | BT-NBILS a L . ; . : Linee correnti deboli
_I:% (Tlaea ) b 3 H i : _ N — _TRAPEES0 5 QA ) QA Canalina portacavi aperta senza coperchio,asolata, in
300 mm60 mm-—{-————-{—F90 — — [ ] A = e =< . H Codice identita | Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete Dimensioni | Sezione | E T/ TR_APE-E90_ZNCD . Id . funzional
i - s\l op EBH \ 3 — an ) Codice identita| Quota | Rete TRAPEE | 3750mm |BT-NBAS TRAPEE0 | 3750mm | BTPE | | 200mmé0mm | L | E GPA acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 | -3n3lina bassa tensione .
Codice identita| Quota | Rete STE I QAS-EBI-D VIL N P s BT-UPS
‘ @ o I QST-LTE-A QHVAC-1 s L [t : ) I — 1) b Codice identita| Quota | Rete TRAPEEY) | 3750 mm | BT-NB/LS Dimensioni | Sezione | E Dimensioni | Sezione | E Codice identita| Quota | Rete UPS
TRAPEASOL Z0CD |-15150 mm BT-40/P0 : STF [ QHVAC-2 P05 AIB (T — ) \@)‘i—'ﬁ EEQAS_ABLS TRAPE-ASOL_ZNCD | 3730 mm |BT-NO/PO Dimensioni | Sezione | E 200 mmi60 mm £90 200 mmi60 mm E90 TRAPEESD | 3750mm |BT-NBILS o
Codice identita| Quota | Rete Dimensioni | Sezione | E N \j 3 I e ) { | Dimensioni | Sezione | E 00mmx60mm | L || E90 Dimensioni | Sezione | E 2 Canalina b tensi |
400 mmx100 mm B o 3 = - QLA-B-1 A~ ' . i i chi i i danalina Dassa tensione - segnale
sytepict Pl g 3 3 g - 5 AT o i 150 mnct00 mm I ua i Codice identits] Quota | Rets 20mme0mm | L 1| e HI Locale Sorveglanza , TR_CHI-ASOL_ZNCD | Canalina portacavi chiusa con coperchio, asolata, in _ ensione - seg BT-CDS
Dimensioni | Sezione | E s i s PO4AB | = o : ul= IS - TPEE0 | 360mn |BTABLS === P i acciaio zincato a caldo Canalina correnti deboli
R0mme0mn | L 1| B0 Codice identita] Quota | Rete i © c g ] I = Dimensioni | Sezione | E [T _ _
TRAPE-ASOL_ZNCD | 3610 mm_|BT-NO/P0 BE =3 Codice identita| Quota | Rete . W0mme0mm | L || B0 Canalina bassa tensione BT-BT
Dimensioni | Sezione | E < & JAVEDIO B.3 Codice identita] Quota | Rete TDR__APE-AS_OL_Z_NCDSN%Omm BT-I\:;)/PO \‘| BSM-AD GEMAD Linee di sistema
0 mmxioomm | L | CAVEDIO B.2 B 3 Cabina di Ventilazione 1 TR_APE-ASOL_ZNCD | 3810 mm_|BT-NO/PO imensioni | Sezlone I =
3 6 Dimensioni | Sezione | E 200 mmx100 mm - i | Codice identita | Quota | Ret QSRLTEA Canalina segnale
= g - N . PP odice identi uota ete -
| = S| Cabina di Ventiazione 2 HVAC 2 HAVC 1 : L5010 o ] Codice ldentita| Quota | Rete RPER0 | ¥20mm | BT Codice identita| Quota | Rete QA Codice identita| Quota | Rete SYS - Linee di sist i SE-SYS
o = =4 e dentita T—— TR_APE-ASOL_ZNCD! | 3730 mm |BT-NOJPO y 3 inee di sistema (cavi di linea)
% % ]\ Codice identita | Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete =, ! - P - — — TR APE-ES0 3830 BT-PE
| = | d 3 4 5 GRTEA ) Dimensioni | Sezione | E Dimensioni | Sezione | E TR_APE-ASOL_ZNCD | 3730 mm _|BT-NO/PO Codice identita| Quota | Rete IR AP 5 mm
53 — Centrale Idrica Antincendi o~ o ~3 QSR-LTE-A _TR-AP?qu 37§0mm B-PE TR_—APE_AS_OL-Z_NCD 37%0 mm_|BT-NO/PO B 200mmy60mm | L || E90 Dimensioni | Sezione E TR APE-ASOL ZNCD-| 3730 mm-|BT-NO/PO Dimensioni | Sezione E i
ViR ) / SR-LTE- SCF 200 mmxi00mm | L | y ) f Canalina segnale
N2 9 24 U%o QSR-LTE-A QLTEA ! Dimensioni|Sezione | E Dimensioni——Sezione——E 200 mml00 . = Dimensioni | Sezione | E 200 mmx60 mm £90 G- S | ; SE-SG
Yo vl w U - " N P -
& ni: SR It e | 200mmy60mm | L ] E%0 200 mmx100mm | L | o Codice identita| Quota | Rete o 52T 4'7 20 mrcd00 i ) €gnalamento
S— M s || &/ E— [ _scE ? ST-LTE-A | [ QST-LTE-A | [ QST-LTE-A | el Codice identita| Quota | Rete TR_APE-E90 3750 mm | BT-NB/LS Codice identita| Quota | Rete QTE Canali |
Codice identita | Quota | Rete L’/\‘jii% i Codice identita| Quota | Rete & 2 QST-LTE-A ST2F I STZF ) ( STZF ] oo TRPEEN %30mm | BTABLS Dimensioni | Sezione E B B . . TR_APE-E90 370mm | BT-PE g QSM-AE danalina segnale SE-SIS
TRAPEES0 | 3630mm |BT-NB/LS| |- TRAPEES) | 3630mm | BT-PE i g v N we I& Rd C Dimensioni | Sezione | E 150 mmy60 mm £90 (| |NEQ o | Dimensioni || Sezione | E o e et £ QAGAE Codice identi| Quota | Rete SIS - Segnalamento
P - P - 2654 : itrci _ . ,i/ . . . .
I;[;;‘ ensst;om E Ej[) 2 | ;;;;;:ZS:; m E§0 (asriTEA | 9 Locale Spogliatoio Pulizig 20 mmi60mm | L] E30 oA h g [ A0mme0nm &0 20 . QCM-AE e E@a TR_APE-ASOL_ZNCD | 3810 mm_|BT-NOJPO Canalina portacavi aperta senza coperchio, asolata, in .
UL 5 \ Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota || Rete Locale Tecnico a Disposizione 10 c oPA Codice identita | Quota | Rete N — Dimensioni_ | Sezione | E TR_APE-ASOL_ZNCD acdiaio zincato a caldo Canalina segnale SE-ALIM
| TR_APE-ASOLZNCD | 3810 mm _|BT-NOJPO TR APE-ASOL ZNCD | 3810 mm _|BT-NO/PO 8 ((amea ) sl = _TRAPEESD _ | 3830mm | BT-PE _ . = 150mmeg00mm | L )| - ALIM - Segnalamento
.% ‘ Dimensioni | Sezione E Dimensioni | Sezione E B HIN T T Dimensioni | Sezione E Codice identita| Quota | Rete erPAjl o I BSM-AE
; 23 ‘ o _ Ty onent ; i - il 2 mmedmn | L || &0 TRAPEES) | 3630mm |BTABLLS Canalina segnale SE-FO
Dii ioni | Sezi E i i
- R QLAB-1 Il Il 1 - I N onmamm | L1 | & _——— Fibra ottica
[ T/ o L 11 i L |1 [T T H : —
‘) QLTE-A | QLTE-A _ E Canalina correnti forti CC-TR
= NES —— L NEQ Codice identita ta | Ret NEQ = [ Codice identita| Quota | Rete i
: = I — Codice identita Quota | Rete B — :m | ! CPA T OTI;eA';E_:;;I 3‘:;00[“; BT-;B/T_S NEARA S QLTEA 5 Codice identita| Quota | Rete TR_APE-ASOL_ZNCD | 3730 mm |BT-NOJPO : QA : Trazione/cc
| = TR_APE-E90. 3630 mm-|BT-PE = Codice identita| Quota_| Rete N = ALY : X, oL 3
GPA Dimensioni | Sezione | E TRAPEES0 | 3830mm | BT-PE Codice identita| Quota | Rete SCF Dimensioni | Sezione | E QLTE-A - Atrio TR APEASOL ZNCD | 3610 mm BT-NOPO Codice identita| Quota | Rete Dimensioni | Sezione | E Canalina messa a terra CC-TERRA
QLTEA QLTE-A 200mme60mm | L || E90 i QSRLTEA Di ioni | Sezione | E Locale H _TR_APF-E90_ 37&?0 mm | BT-PE 200 mmx60 mm E90 12 Dimensioni | Sezione E TR_APE-ASOL ZNCD | (3610 mm |BT-NOJPO 200 mmx100 mm - Codice identita| Quota | Rete Atrio Codice identita| Quota | Rete ; :
oLTEA [ 2ommeomn | L] B0 ! [| | Dimensioni | Sezione | E QLTEA Ao mmdghmm Dimensioni | Sezione | | E TRAPEASOL_ZNCD | 3610 mm |BT-NO/P0 12 TRAPEES0 | 3630mm |BT-NBILS ™ : ‘
iennsivi ul ~4 20mm0mn | L) | E0 | 200mmxt00mm | L Dimensioni | Sezione | E Dimensioni | Sezione | E Riserva
Locale a Disposizione Q ! RIS
1 I | Locale Somma00mm | L 1| - 00mmé0mm | L 1| E90
T ] 21 H4 ~8 Codice identita| Quota | Rete
. . 1 i TR_APE-ASOL_ZNCD | 3610 mm |BT-NOJPO POLIFORE INTERRATE
= Dimensioni | Sezione E
I .
\‘ 150 mmxt00 mm-f=———4— SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
Codice identita| Quota | Rete . . .
TRAPEES | 3630 mm | BT-NBILS ___‘ e — Media tensione Linea 1 MT-L1
Dimensioni | Sezione E Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete
200 s B0 TRAPEES0 | 3630mm | BT-PE TR_APE-ASOL_ZNCD | 3610 mm _|BT-NOJPO
Dimensioni | Sezione | E Dimensioni | Sezione | E CN_CORR_HDPE-450N | Tubo protettivo corrugato in HDPE-450N Media tensione Linea 2 MT-L2
200mmy60mm | L || E90 400mmxt00mm | L || -
Media tensione Sottostaz. elettrica MT-SSE
BLINDOSBARRE
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE RETE
BD_CU_4P Blindosbarra in rame, 4 poli Linee di sistema BT-BT
SE_DR Pozzetto di ispezione competo di coperchio
oo . Montante elettrico: salita - passante - discesa
— CF_UNI_REI Barriera frangifiamma per ripristino pareti REI
NOTE
(*) "Mantenimento funzionale garantito dalla modalita i posa a ridosso del solaio”
Le blindosbarre sono escluse dall'appalto degli impianti non di sistema

MINISTERO .
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Zona priva di impianti .
Mims

QUOTA INFERIORE ABBREVIAZIONE RETI
PO Scala B J L XXX-XX VEDASI LEGENDA COMUNE DI TORINO

2 1 . 100 Codice Identita| Quota | Rete

TR_CHI-ASOL_ZNCD 3000 mm| BT-CDS
Dimensioni | Sezione E MANTENIMENTO FUNZIONALE CrrTA DI TORINO

I
0000 1| ) - SENZA CARATTERISTICHE DI MANTENIMENTO

DIMENSIONI IN mm = MANTENIMENTO ES0 - DIN 4102 METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
ESEMPI DI SEZIONE LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

| — CANALE CON COPERCHIO 'I-r
SIGLE TIPOLOGIE CANALINE [E— CANALE SENZA COPERCHIO PROGE AZIONE DEFINITIVA

XX XXKXXKX_ XXX VEDASI LEGENDA O TUBO PROTETTIVO Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna
PROGETTO DEFINITIVO
DIRETTORE UNFRA.TO INFRATRASPORTI.TO S.r.l.
PROGETTAZIONE IL PROGETTISTA | infrastrutture per la mobilita
Responsabile integrazione |
discipline specialistiche
T19.20 - Legenda generale IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE CIMAROSA/TABACCHI
Simbolo | ID_Codice Identita Descrizione IMPIANTO ELETTRICO E FORZA MOTRICE
CL_COLL _TER Nodo equipotenziale realizzato in piatto CU, con forature predisposte per i collegamenti dei conduttori equipotenziali, fissato Ing. R. Crova Ing. F. Azzarone
8.8 - - median?:lirs)olatozrli BT e e e precisp per! ? e Hron equipetenal 1 Ordir% degli Ingegneri Orgine degli Ingegneri DISTRIBUZIONE PIANTA PIANO ATRIO E ACCESSI
NEQ della Provincia di Torino della Provincia di Torino
n. 6038S n. 122871
ED_ALI-1 Punto alimentazione monofase
s
ELABORATO | SCALA DATA
- ED_ALI-2 Punto di alimentazione serranda STF BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi MT‘LZ‘T].‘A].‘D IEL$CIT‘O‘01 0 ) 1: 100 14/07/23
J5
2
Fg. 14 1
ED_ALI-3 Punto alimentazione trifase/trifase+neutro - A vista con tubo in acciaio zincato e senza cavo AGGIORNAMENTI
REV. DESCRIZIONE DATA | REDATTO |CONTROL.| APPROV. | VISTO
ED_ALI-4 Punto di alimentazione serranda SCF 0 EMISSIONE 31/03/22 | LBe AGh FAz RCr
1 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 21/04/23 LBe FAz FAz RCr
ED_GPA Quadretto prese metallico: n.1 presa interbloccata 3P+T, 400V, 32A, + n.1 presainterbloccata 2P+T, 230V, 16A 2 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 14/07/23 LBe FAz FAz RCr
GPA
R ED_GPA-I Quadretto prese metallico: n.1 presa interbloccata 3P+T, 400V, 32A, + n.1 presainterbloccata 2P+T, 230V, 16A
{GPAY
STAZIONE APPALTANTE
ED_GPB Quadretto prese: n.1 interruttore MTD 2x16/0.03A; - n.4 prese tipo Unel P40 colore rosso
GPB LOTTO 1 | CARTELLA | 12.2.5 | 59 |MTL2T1A1D IELSCIT001 DIRETTORE DI DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA
ED_PUNEL Punto presa UNEL P40 Ing. R. Bertasio

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. A. Strozziero
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