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POLITECNICO
Legenda Distribuzione
CANALINE NON DI SISTEMA
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
Bassa tensione -
Circuiti alimentazione no-break BT-NB
. . . . Bassa tensione-
TR APE-E90 ZNCD Canalina portacavi aperta senza coperchio,asolata, in Tuminazione di sicurezza BT-LS
acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90
Bassa tensione-
Privilegiata servizi emergenza BT-PE
qusa tgnsione - BT-PO
Privilegiata servizi ordinari
i i i i Bassa tensione-
TR APE-ASOL ZNCD Can.alllna.portacaw aperta senza coperchio, asolata, in - o BT-NO
- = acciaio zincato a caldo ormaile servizi ordinarl
CAVEDIO 4.1 - Bassa tensione- «
’ | hocesso Est Privilegiata servizi emergenza BT-PE(*)
20 Codice identita| Quota | Rete
PRG0N [ABImm | SEES TR APE-ES0 ZNCD Canalina portacavi aperta senza coperchio,asolata, in | Canalina correnti deboli CD-RI
wommatomm | T——T| - - - acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 | Rivelazione Incendi
Griglia ventilazione . . .
; ; ; i Canalina correnti deboli
g A o o Codice aentia| Quota | Rete TR_APE-ASOL_ZNCD Car?a.hna.portacaw aperta senza coperchio, asolata, in Fibra ottica CD-FO
25 Vasca Antincendio TRAPEES0_ZNCD | 4040 mm | BT-CDA acciaio zincato a caldo
29 Locale VVF Dimensioni | Sezione E
16 00mmi60mm | L || E90 CANALINE DI SISTEMA
Locale a disposizione rocale a ‘1‘?’"3'2'0”9 SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
Zona fitro QAS-AB-2-S & . . .
14 QAS-EB-2D QASEBA-S  QAS-ABAD Zona fitro Codice identit| Quota | Rete - Media tensione Linea 1 MT-L1
é 18 TR APEE90_ZNCD | 4220 mm | BT-CDA Locale Alloggiamento Panconi Codice identita| Quota | Rete
Dimensioni | Sezione | E 30 TR APEENAND | 4040 | BTOA Passerella portacavi a traversini, in acciaio zincato a
— — Dimensioni | Sezione | E CT_TRA_ZNCD P ! Media tensione Linea 2 MT-L2
Al Codice identita | Quota | Rete 200mmi60mm | L || E90 QAS-AE 200 mme60 mim £90 DDDD — caldo
CTEdCII:IeAIS‘:)Le;;ICt[? 3‘%‘0“3 ;ect[; ALTBALIG AT S BSM-M1A-1-S-| BSM-M1A-1-D BSM-M1A-2-S <
0L o | s — . . ) g
ot . Dimersioni | Sezione | E 4 f 20 mmxitomn | T TF| - i} e e 3 Media tensione Sottostaz. elettrica MT-SSE
<K U} ) | S -
I I % UL L N Locale a disposizions TR CHIASOL 240D | #0mm | sts || | | ) CAVEDIO 7.1 Locale Quadi 7% | [Codice identita] Quota | Rete - .
D[ saca 0 Dimensioni | Sezione | E Looale Qunch 1) % TR_CHI-ASOL_ZNCD | 4020 mm | SE-CDS Canalina bassa tensione BT-CDA
B B " s - — U an__ QCM-AE Dimensioni | Sezi E : : : -
| rE faveno21 Codice identita| Quota | Rete Codice identita R A 9 il ommanm | T 7| - Canalina portacavi aperta senza coperchio,asolata, in | Linee correnti deboli
CAVEDIO 1.1 Cabina Ventilazione 2 TR APEESD ZNCD | 3720mm | BT-CDA e e | o | e Q Q =l s ) TRAPE-EI0ZNCD | i zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 - ;
Codice identita| Quota | Rete AN 9 Dimensioni | Sezione | E i ;fnfziggﬂ“c" S:Zf):: BT'ECDA IS ovniass Bt -- i Canalina bassa tensione BT-UPS
TRAPEE90_ZNCD | 4040 mm | BT-CDA ~ E 20mmeomm | L | E0 200 mm60 &0 QSM-AE UPS
Dimensioni | Sezione E Centralina idr 2] | e QSM-M1A-1-D QAG-AE
entralina iarica o - P . . . . . H :
200mmx60mm | L | E90 3 sl Codice identita| Quota | Rete W.C. TR_CHI-ASOL_ZNCD Canalina portacaVI Chiusa con COpEI'ChIO, a50|ata’ in Canalina bassa tensione - segnale SE-CDS
N TR_CHIASOL ZNCD | 4020 mm | SECDS 28 _ _ L Canali ti deboli -
¥ =T - acciaio zincato a caldo analina correntl aenoli
u Dimensioni | Sezione E — — i X
» T 200 mmx100mm | L 1| - I I T 100 R | = Punto Informativo Sorveglianzg
a \/ f : -
2l F 1 T Q\u am . 27 Cfanallng passa tensione BT-BT
VIL & — Linee di sistema
—— — AT & Codice identita| Quota | Rete B
Codice identita| Quota | Rete o0 ] H
) ) | — TR_CHIASOL_ZNCD. 2980 mm-—-SE-CDS Codice identita| ouota | Ret Anti Baano Canalina segnale :
Codice identita Rete LRI;ﬁHeI :zi[il;;\ZiNCD L :Ozf((),:: SEECDS é Codice identita| Quota | Rete Dimensioni | Sezione | E [ Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete -;{;_\::_Elgoe;\lg[) g;om; BTiZDe/-\ S E— 22 ’ SYS - Linee di sistema (CaVi di "nea) SESYS
TR_APE-ASOL_ZNCD BT-BT e TRAPE-E90 ZNCD_| 3780mm | BT-CDA 20mma00mm | T T| - TR_CHI-ASOL_ZNCD ||3700mm | SE-CDS TR CHIASOL ZNCD. | 4200 mm. | SECDS. BLATEESE - Codice identita] Quota | Rete
" = - 200mmxt00mm | L] Dimensioni | Sezione E n Py : = = mn Dimensioni—Sezione E Codice identita ota | Rete
Dimensioni | Sezione | E SA-NB Dimensioni | Sezione | E Dimensioni | Sezione | E TRAPEES0 ZNCD | 4040mm | BT-COA ice identita| Qu Canalina segnale
L Q Ll 200 60 E90 SR 200 mmx60 mm E90 . = . g SE-SG
400 mmx100 mm \ mmxol mm 200 mmx100 mm 200 mmxt00mm | T 7| - Dimensioni | Sezione | E TR_CHI-ASOL_ZNCD-{-4020 mm |- SE-CDS
CAVEDIO 1.2 \ JA_ 1 ‘| 10 = 200 mmx60 mm E90 Dimensioni | Sezione E SG - Segna|ament0
Codice identita Rete . 1 l_l A A r/ (7T 11 T 200mmxt00mm | T T| - ]
TRWPEASOLIND | BT8T QCOM it 1 E ﬂ H Locale Addetti Spogliatoio Canalina segnale SE-SIS
Z):Jmen;;oom Sezione | E = = QNB ] i Hi— 23 SIS - Segnalamento
mmx100 mm - o | IS | BN . . . .
— Q = Codice identia| ouota | Ret Canalina portacavi aperta senza coperchio, asolata, in ,
Codiceidentita  Rete Codice identita| Quota | Rete 5 F Atrio T 150, 240 Ao | 08 TRAPE-ASOLZNCD | 4 io zincato a caldo Canalina segnale SE-ALIM
TR_CHI-ASOL_ZNCD SECDS 013 Codice identita | Quota | Rete o - _ A LAUL 2 2mm | St ALIM - Segnalamento
Dimensioni | Sezione | E ' " IRMEERIN, LA BT0R TRPEE0_ZNCD | 3780 mm_| BT-DA Codice identita| Quota | Rete 21 pimenelnl Semone  F
300 mmx100 mm . A imensioni || Sezl Dimensioni | Sezione || E Locale Quadri Scala | | TR_APE-ES0_ZNCD | 3780mm | BT-CDA md00mm | 1 | - Canali
. g e~ . analina segnale g
Codice identita Rete BAFSIHBAS  [S9CCntmm X 200mmxe0mm-—L 1 B0 8 @ Dimensioni | Sezione | E w Fibra ot 9 SE-FO
- - ‘ ‘“ | z 20mméomm | L_1| E% Locale Gestore Emetitric S Ibra ottica
JF-APE E?O-Z’_\lCD Sezi il CDAE /} L gy Ocple Codice identita| Quota | Rete Q Ll S 24 . . .
imensiont) Sezlone 1 PDCir 2 TR_CHI-ASOL_ZNCD | 3760 mrh-dCggeeDs . < UPS 1/ Batterie < S Canalina correnti forti CC-TR
400 mmy6Omm | L. || E% I= = Dimensioni | Sezione |5 E UPS 2/ Batterie 5 8 7 L uljJ || Codice identita| Quota | Rete 11 I Trazione/cc
- 200mmx00mm | T T| - 6 5 c TR_APE-E0_ZNCD | 3780 mm | BT-CDA 11| LN
Dimensioni | Sezione E -
ol BAT-C H a
L\ T - rxi o ” | BAT-C | | 0mm60mm | LT | ES Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete = =i o Canalina messa a tera CC-TERRA
CAVEDIO 1.4 \I 1 IME] 1 ] / QSR-LTE-A 1 TR_CHI-ASOL ZNCD | 3760 mm | |SE-CDS TR_CHI-ASOL_ZNCD | 3850 mm | SE-CDS Codice identita| Quota | Rete 2
QST-LTE-A = Dimensioni | Sezione E Dimensioni | Sezione E TR_APE-E90_ZNCD_| 4040 mm | BT-CDA 8 Riserva RIS
N / / | 200 mmed00 mm - 200 mmed00 mm Dimensioni | Sezione | E | | ._
@ Z W0mme0mm | L 1| 0 ||| 8 ‘ =
<C — > :
s Codice identita | Quota| | Rete Codice identita| Quota | Rete PRSI Disimpegno qu < % POLIFORE INTERRATE
Codice identita| Quota | Rete 1 102 <
TR_APE-E90_ZNCD | 3780 mm | BT-CDA TR CHI-ASOL ZNCD | 3760 mm | SE-CDS H\ 1] IIT] [ < |
Dimensioni | Sezione| | E Dimensioni | Sezione | E AEERID [4HIum | B8 \3 ‘ i 11— QSMHAO SIMBOLO CODICE IDENTITA DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
7 1 1 ] Z1
200 mmx60 mm \—1 E90 200 mmx100 mm \—1 200 mmx60 mm E90 | é ~ éi
== Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete = ‘ . MEdIa tensione Linea 1 MT-L1
S Locale Tecnico Codice identita| Quota | Rete I;{{_APE-E9_0_ZI_WCD 537§o mm BT-ECDA ;_R_APE-E?o_zyco ssaZOmm BT-ECDA e 5 . BSMAO
— — imensioni ezione imensioni ezione odice identita| Quota | Rete PR Y . . . . .
CAVEDIO 1.5 1 N AR [ B4 (;—:dcl;:IeAlsgLe;;;:t[? g;)ota Sr;ectDes 200 mm60 mm B0 200 mm60 £ TRPEES0. 2N | 780 mm | BT-COA C;’Rd;\EEe_E':De;NtC';a z;m ;ect[; CN_CORR_HDPE-450N | Tubo protettivo corrugato in HDPE-450N Media tensione Linea 2 MT-L2
abina Ventilazione _CHI-ASOL . mm_| Sk " T~ . R APEES0_ AN A
- & 4 200mmx60mm | L || E90 Dimensioni | Sezione | E QSM-M1A-2-D | QSM-AM1-2QSM-AMI-1 IZ)(;(;Trlnen;BS(;on:n: Sezione E:O Dimensioni | Sezione | —E
E—% & 20mma0mn | L TT| - L 20mmé0mn | L | &0 i Accesj‘;ove“ Media tensione Sottostaz. elettrica MT-SSE
Griglia ventilazione <] CAVEDIO22 | 1| focale Quad igdclnfzeA;gf;;ct; 350;; s'E‘Z'DZ
31 i i ita - - - — i S " -
Codice identita| Quota | Rete Lotale Quadri Eventuale locale GSM Localeadisposizione BSMM1A2-D BSMAM12 BSM-AM1-1 94 CAVEDIO 7.5 Dimensioni || Sezione E BLINDOSBARRE
TR_APE-E90_ZNCD | 3000 mm | BT-CDA 0 gp oA 1 Locale a disposizione 12 Codice identita| Quota | Rete / / I 00mmxt00mm [ T| -
Dimensioni | Sezione | B l TR CHEASOL ZNCD | 3760 mm | SEDS >, o SIMBOLO CODICE IDENTITA DESCRIZIONE RETE
200 M6 mm F90 26 Dimensioni | Sezione | E :\ ] { J
200mmx100mm [ '] -
BD_CU_4P Blindosbarra in rame, 4 poli Linee di sistema BT-BT
Codice identita| Quota | Rete
TR_APE-E90_ZNCD | 3780 mm | BT-CDA
Dimensioni | Sezione | E SE_DR Pozzetto di ispezione competo di coperchio
200 mmx60 mm E90
¢ / b - Montante elettrico: salita - passante - discesa
[— CF_UNI_REI Barriera frangifiamma per ripristino pareti REI
NOTE
(*) “Mantenimento funzionale garantito dalla modalita di posa a ridosso del solaio”
Le blindosbarre sono escluse dall'appalto degli impianti non di sistema

MINISTERO .
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI
QUOTA INFERIORE ABBREVIAZIONE RETI STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

J L XXX-XX VEDASI LEGENDA
Codice Identita| Quota | Rete
TR_CHI-ASOL_ZNCD | 3000 mm| BT-CDS =
Dimensiont | Sesions | E MANTENIMENTO FUNZIONALE * M IMS
300x100 [ } - SENZA CARATTERISTICHE DI MANTENIMENTO

E90 MANTENIMENTO E90 - DIN 4102 COMUNE DI TORINO

ESEMPI DI SEZIONE

— CANALE CON COPERCHIO
SIGLE TIPOLOGIE CANALINE L1 CANALE SENZA COPERCHIO

XX XXX-XXXX_XXXX VEDASI LEGENDA O TUBO PROTETTIVO METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

DIMENSIONI IN mm

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Legenda Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico
Attrezzature elettriche di sistema
PROGETTO DEFINITIVO
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE
DIRETTORE UNFIRA.TO INFRATRASPORTL.TO S.r.l.
@D EE_TRA-MT/BT Trasformatore MT/BT in resina, Potenza nominale 1250 kVA RPerignGsaEtE/n\égraOZﬁnEe IL PROGETTISTA A infrastrutture per la mobilita
discipline specialistiche
QUADRI
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE MOLE/GIARDINI REALI
SEGNALAMENTO/AUTOMAZIONE STAZIONE, TELECOMANDO, PORTE DI
, Ing. R. Crova Ing. F. Azzarone
EE_QBM_(Nome quadro) | Quadro bordo macchina Ordine degii Ingegneri Ordine degli Ingegneri BANCHINA, TELECOMUNICAZIONI
della Provincia di Torino della Provincia di Torino
oo o apomced VIE CAVI PIANTA PIANO ATRIO E ACCESS
EE_QEL_(Nome quadro) | Quadro elettrico REV.
. ELABORATO o | SCALA DATA
BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi MT‘LZ‘T]_‘A%D IEL$MO‘TP14 0 1 1:100 21/04/23
EE_QES_(Nome quadro) | Quadro elettrico di sistema AGGIORNAMENTI Fo. 1 a1
REV. DESCRIZIONE DATA | REDATTO |CONTROL. | APPROV. | VISTO
Etichetta apparecchi elettrici 0 EMISSIONE 31/03/22| LBe AGh FAz RCr
1 EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA 21/04/23 | LBe FAz FAZ RCr
Quadro elettrico di riferimento
X
X Utenza
B 5ol elemento elettrico
NOTE STAZIONE APPALTANTE
I seguenti punti di alimentazione si intendono comprensivi di
- ED_ALI-1, ED_ALI-3: scatola di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, sezionatore, cavo e raccorderia; LOTTO 2 | CARTELLA | 12.2.9 | 66 MTL2T1A2D  IELSMOTO14 DIRETTORE DI DIVISIONE
- ED_ALI-2_STF, ED_ALI-4_SCF: scatola di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, cavo e raccorderia; INFRASTRUTTURE E MOBILITA
- ED_GPA-I, ED_GPA, ED_GPB, ED_PUNEL: scatola di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, cavo e raccorderia. Ing. R. Bertasio
I quadri elettrici di sistema, i trasformatori, il QGBT sono esclusi dall'appalto degli impianti non di sistema.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. A. Strozziero
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