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Legenda Distribuzione
CANALINE NON DI SISTEMA
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
Bassa tensione -
Circuiti alimentazione no-break BT-NB
: . . . Bassa tensione-
TR APE-E90 ZNCD Canalina portacavi aperta senza coperchio,asolata, in S BT-LS
— — o : : Illuminazione di sicurezza
acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90
Bassa tensione-
Privilegiata servizi emergenza BT-PE
Ba;;a t.ensione_-' o BT-PO
Privilegiata servizi ordinari
TR APE-ASOL ZNCD Canalina portacavi aperta senza coperchio, asolata, in | Bassa tension_e_— o BT-NO
- = acciaio zincato a caldo Normale servizi ordinari
Bassa tensione- «
Privilegiata servizi emergenza BT-PE(*)
TR APE-E90 ZNCD Canalina portacavi aperta senza coperchio,asolata, in | Canalina correnti deboli CD-RI
- - acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 | Rivelazione Incendi
; i i i Canalina correnti deboli
TR_APE-ASOL_ZNCD | Canalina portacavi aperta senza coperchio, asolata, in Fbra ottica CD-FO
acciaio zincato a caldo
~ CANALINE DI SISTEMA
I Codice identita| Quota | Rete .
TRAPEE90 ZNCD | 4220mm | BT-CDA SIMBOLO CODICE IDENTITA DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
Dimensioni | Sezione E
w060 L 1] B . . .
Codice identita Rete Codice identita Rete Media tensione Linea 1 MT-L1
amm g sl porca s, il
Dimensioni_| Sezione E 300 mmi60 a0 2 |:||:||:||:| CT_TRA_ZNCD asserela portacavi a traversin, n accialo zincato a Media tensione Linea 2 MT-L2
300 mmx100 mm - X - \ / i : - - caldo
X 1 \
QASAB2S /N i Media tensione Sottostaz. elettrica MT-SSE
QAS-AB-2-D QSSM_MZA_S Codice identita Rete Codice identits Rete E‘ﬂ‘ Codice identita| Quota | Ret Canalina bassa tensi
RAKH = — 3 X W.C. I~ D odice identi uota | Rete danalina Dassa tensione
L TRAPEASOLZND | BraT DARAULAD Disimpegn < S TRAPEASOL ZNCD | 4200mm | SEQDS \ o el BT-CDA
ice identita S e el Dimensioni | Sezione | E 93 = s - Accesso Ovest Linee correnti debol
Codice identita| Quota | Rete il I — Locale VF Dimensioni | Sezione | E il 18 V3 Dimenioni | Sezione | E Canalina portacavi aperta senza coperchio,asolata, in -~ | renti debol
] y Codice identita| Quota | Rete Locale quadri 400x100 R . S 81 TR APE'E90 ZNCD i i
TR_APE-ASOL_ZNCD | 2620 mm | SE-CDS q BSM-M2A-S 15 400x100 Locale sorveglianza o S 150x100 . | | P p .
Dimensioni | Sezione | E TR PEASOLZNCD | 4200 mm | SEDS 22 - L i g acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 I ;
' - A - ocale pulizie/we 3 ; Canalina bassa tensione BT-UPS
150 mmedb0 mm ) Cabina ventilazione 2 Zona filtro Dimensioni | Sezione E CAVEDIO 8.1 19 2
] 2 CAVEDIO 4.1 24 S0 mmit00mm ||| - QSM-AM2-D . Disimpegno we. S UPS
< M 95 94 Lpbcale quadri Canalina b ] |
> ' i chi i ' analina bassa tensione - segnale
HVAC 2 Coticaiefitts Quata  Rete P - 2 TR_CHI-ASOL_ZNCD Car?alllna.portacaw chiusa con coperchio, asolata, in o e g SE-CDS
Codice identita Rete 21 Codice identita| Quota | Rete TR APE-E90 ZNCD | 4220mm | BT-CDA :Q BSM ILMZD —— — : :: : Codice identita| Quota | Rete acciaio Zlncatoa caldo analina correnti deoli
TR_APE-ASOL_ZNCD BT-BT 3 g —= e - =1\ -AVZ- Codice identita| Quota | Rete TR APEES0 ZNCD | 4220 mm | BT-CDA
APEASOL 7 i TR_APE-ASOL_ZNCD | 2620 mm | SE-CDS Dimensioni | Sezione | E ) TR_APE-ASOL_ZNCD | 4200mm | SE-CDS mensior | |
Dimensioni | Sezione | E Codice identita Rete Dimensioni | Sezione | E Codice identita | Quota | Rete 20060 £%0 Dimensioni | Sezione | E Dimensioni | Sezione | E C_analm_a I?assa tensione BT-BT
400x100 L TR_APE-ASOL_ZNCD SE-CDS 150 mmx100 mm - TR_APE-E90_ZNCD | 2620 mm | BT-CDA 150 mml00 mm ] Codice identita | Quota | Rete 20060 L___J| &0 Linee di sistema
Dimensioni | Sezione E QHVAC-2 Dimensioni | Sezione E Codice identita] Quota | Rete L TRAPEE90_ZNCD | 4220 mm | BT-CDA
300 mmit00mm | L w060 L J| E0 TRAPEASOL_ZNCD | 2620 mm | SECDS Dimensioni | Sezione | E Canalina segnale SE-SYS
Codice identita Rete Dimensioni | Sezione | E 200460 [ =) Codice identita | Quota.| Rete _. . e -
TR_APE-ASOL_ZNCD. BT-BT VEDIO 1 150000 | | ] - Codice identita| Quota | Rete TR_APE-ASOL_ZNCD |/4200 mm |\SECDS SYS - Linee di sistema (cavi di linea)
3%:]“;:1:1?)'00;51 Sezione | E ' TR APE-ES0 ZNCD._| 2620 mm_| BT-CDA Codice identita| Quota_| Rete Codice identita| Quota | Rete Dln;;):lsoloom pone E Codice identita | Quota | Rete Canalina segnale SE-SG
Lo Dimensioni | Sezione | E TR_APE-ASOL_ZNCD | 3740 mm | SE-CDS TR_APE-ASOL_ZNCD | 3740 mm | SE-CDS TR_APE-ASOL_ZNCD | 3740 mm | SE-CDS SG - Segnalamento
Codice identita| Quota | Rete 200)(6_0 - \—l_ - B0 Codice identita] Quota | Rete Dimensioni | Sezione | E Dimensioni | Sezione | E Dimensioni | Sezione | E
Codice identita] || Rete TRAPEASOL_ZNCD | 2660 mm | SEDS Codice identlta) Quota | Rete TRAPEE90_ZNCD | 2620 mm | BT-CDA a0 L] - a0 || - s L T| - Canalina segnale SE-SIS
TR APEE0_ZNCD BT-CDA Dimensioni | Sezione | E TRPE/SOL ZNCD | 2620mm | SE €DS Dimensioni | Sezione | E SIS - Segnalamento
Dimensioni | Sezione | E A 150mmit00mm | L )| - Dimereont | oo | w6 L] B Canalina portacavi aperta senza coperchio, asolata, in
300mmyg0mm, | L 1L 1] E%0 : s - ‘ — _ TR_APE-ASOL_ZNCD I ! ' Canalina segnale SE-ALIM
[ = g igp! T TR = acciaio zincato a caldo
Codice identita | Quota | Rete — — 1 ALIM -Segnalamento
TR_APE-ASOL_ZNCD|| 4070mm | SECDS |~ CAVEDIO 1.2 Codice identita| Quota | Rete Codice dentita| Quota | Rete =i ].-. |
Dimensioni || Sezione | | E TR_APE-E90_ZNCD | 2620 mm | BT-CDA TF-APE_E?D-Z’.\‘CD 262_[)mm BT-COA = Ot = — e — Codice identita| Quota | Rete Canalina Segnale SE-FO
150 mmxl00 mm . Dimensioni | Sezione E Dimensioni | Sezione E | 8 Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quotaj-—Rete Codice identita| Quota-| Rete TR APE-E90 ZNCD | 3760mm | BT-CDA Fibra ottica
L 20060 90 060 | L 1| B J P IJ TR APEASOL ZNCD | 2620 mm | SE-CDS Codice identita| Quota | Rete TR_APEES0 240D | 3760 mm | BT-CDA TR_APE-ES0 ZNCD 3760 mm_| BT-CDA Dimensioni | Sezione | E Codice identita] Quota | Rets
Codice identita| Quota | Rete Locale cps-2 - - - Dimensioni | Sezione.| & TRAPEES0.ZNCD | 3760 mm | BT-CDA Dimension) | Sezioney | Dimensloni- Sezione 1~ E 060 | L )] B TRAPEASOL_ZNCD!| 4200 mm | SE-CDS Canalina correnti forti CC-TR
=T =1 0= == 2 150100 - TEER . TET L - -
TR._APE-AS.OL_Z.NCD 363_0mm SE-CDS E 98 l—:| 57 . j " Dimensioni | Sezione E 2060 EX 2060 B0 Dimensioni | Sezione E Trazione/cc
Dimensioni| | Sezione | E 101.3 BPJI  BPAIl  BPA2  BAG-AI Lod3d §uadri Locale QV2 K 200460 L 1] 0 150x100 | I I B
150x100 - QSA-NB UPS 2/batterie 63 9% = .
( - - 3 Canalina messa a terra CC-TERRA
Codice identita| Quota | Rete 7_([| i ‘ - I I —BAT-S ° Codice identita] Quota | Rete Atrio Codiceidentita Quota | Rete
TR_APEES) ZNCD. | 3650 mm | BT-COA Codice identita| Quota | Rets BAT-C 5 _ ) : TR_APEE90_ZNCD | 4220 mm | BT-CDA i
Dimensioni | Sezione | E / LS V2 = TR_APE-ASOL_ZNCD | 3740mm | SE-CDS 80 . = :
Q Q = Dimensioni | Sezione E Riserva RIS
L AFEEIU_ - - o imensioni ezione
0160 50 TR_APE-E90_NCD | 4090 mm | BT-CDA - Dimensioni | Sezi E
i Centrale idrica | pimensioni | Sezione | E | i‘%l ﬁ 2 150 mmid00 mm ] 0060 L ] B0
Codice identita| Quota | Rete | 16 me |l | &0 - Accesso Atrio POLIFORE INTERRATE
TR_APE-E90_ZNCD | 3650 mm | BT-CDA
3 rT——— SIMBOLO CODICE IDENTITA DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
200x60 L 1| E0 ‘ Ql‘\lB o2 Codice identita | Quota | Rete
§ v = TR APEASOL ZNCD | 3140 mm | SE-CDS _ _ _
Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete BAT-C S Locale QNB Locale'QV1 otSuadri®eea Dimensioni | Sezione | E Media tensione Linea 1 MT-L1
TR APE-ASOL ZNCD | 3630mm | SE-CDS Codice identita| Quota | Rete TRAPE-ASOL ZNCD | 4070 mm | SE-CDS CPS-1 Q | 8 o Codice dontit] Quota|| Rete o0 LS| -
Dimensioni | Sezione | |E TR APE-E90_ZNCD | 2660 mm | BT-CDA Dimensioni | Sezione | E s | APE.E
APEEN0. assl & TRAPE-E90_ZNCD | 2640 mm {-BT-CDA . . . . .
sode0 | L] |- Dimensioni | Sezione | E | O jo Opoc BRSO 1504100 ] \ ) ) B = Codice identita| Quota | Rete CN_CORR_HDPE-450N | Tubo protettivo corrugato in HDPE-450N Media tensione Linea 2 MT-12
w060 | L 1| B0 =l Z |1l |UPS 1batterie 00460 £90 Codice identita] Quota-| Rete Codice identita| Quota | Rete TR_APE-E90_ZNCD | 3760 mm | BT-CDA
- Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete TR APEE90 ZNCD | 3760 mm | BT-CDA TR APEE90_ZNCD | 3760 mm | BT-CDA Dimensioni | Sezione | E . . . MT-SSE
Codice identita Rete TR_APE-ASOL ZNCD | 2640 mm | SE-CDS ;F—APE'E?O—Z'_\‘CD 526‘}0 mm BT'ECDA | Dimensioni | Sezione | E Dimensioni | Sezione | E 200160 L] & Media tensione Sottostaz. elettrica
TR_APE-ASOL_ZNCD BT-BT Dimensioni | Sezi E imensioni | Sezione N I 20060 £90 200460 E90
Dimensioni | Sezione | E el It P —1 ) - wl) i : : BLINDOSBARRE
gm0 | L] - !
[ = T T T ] — — T IHL
Codiceidentita]  Rete AR Codice identita|-Quota—| Rete| p—— [ Codice identiti -Quota--Rete — Codice identita| Quota | Rete Codice identital Quota | Rete SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE RETE
TRAPEASOLZND | _SEDS Codice identita | Quota | Rete TR APEASOL ZNCD | 2640 mm | SEDS Codice identita) Quota | Rete TRAPERSOLID [JH0mm | SE DD S TR APEE0 Z0CD | 4220mm | BT-CDA TR APEASOL ZNCD | 4200 mm | SECDS
Dimensioni | Sezioneodicegidentita| Quota | Rete /ﬂ Codice identita| Quota | Rete TR APE-E90 ZNCD | 2640 mm | BTCOA Dimensioni | Sezione E TR__APE-AS_OL_Z_NCD 26‘.10mm SE-CDS imensioni ezione Codice identita| Quota | Rete Dimensioni | Sezione E Dimensioni | Sezione E BD CU 4P Blindosb ; 4 poli f disi
300 mmx100 mm | TRLAPEE90_INCD | 4090 mm | BT-CDA yf TR_APE-ASOL_ZNCD | 2640 mm | SEDS Dimensioni | Sezione | E sogo0 | L] - Dimensioni | Sezione | E o0 | L V| - Codice identita| Quota | Rete TR_APE-ASOL_ZNCD | 3740 mm | SE-CDS Codice identita| Quota | Rete 200160 £90 soco0 | L | - _LU_ Indosbarra in rame, 4 poli Linee di sistema BT-BT
Dimensioni | Sezione | E Dimensioni | Sezione | E 20060 £ o0 L] - TR_APE-ASOL_ZNCD | 4200 mm | SE-CDS Dimensioni | Sezione | E TR APE-ASOL ZNCD | 4200 mm | SECDS
200160 £90 150 mmet00mm | L || - Codice identita| Quota | Rete Dimensioni | Sezione | E 150d00 | L T} - Dimensioni | Sezione | E
TRAPEE30_ZNCD | 2640 mm | BT-ODA 150 nmit00mm | L] - sodoo L J| - Codice identita | Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete - . .
Dimensioni | Sezione | _E Codice identita| Quota | Rete TR_APE-EQ0_ZNCD) | 4220 mm /| BT-CDA TR_APE-ASOL_ZNCD. | 4200 mm_| SE-CDS SE_DR Pozzetto di ispezione competo di coperchio
PRSI - 200x60. E90 TR_APE-ASOL_ZNCD | 4200 mm | SE-CDS Dimensioni |/ Sezione | E Dimensioni | Sezione | E
C;{d;\t;; E|;:|0e;\lt(;[t)a BI:?;\ E Dimensioni | Sezione | E 200x60 L 1] E0 150x100 . . . .
Dimensioni | Sezione | E CAVEDIO 1.5 QHVAC-1 a0 LS| - Codice identita| Quota | Rete cT:c:\.:EeA.sgfg;.ct; ‘gouoota Sn:ectl; s . Montante elettrico: salita - passante - discesa
300mm@0mm | L 1L 1| ES0 Codice identita | Quota | Rete TF_APE-E?O_ZI.\ICD 42?0mm BT-COA = o
HVAC 1 Cabina ventilazione 1 Codice identita) Quota | Rete TRAPEASOL ZNCD | 3740mm | SE-CDS el Mt I M || - Codice identita) Quota | Rete — CF_UNI_REI Barriera frangifiamma per ripristino pareti REI
10 7 CAVEDIO 4.2 TRAPEE0_ZNCD | 4220mm | BT-CDA yib Dimensioni | Sezione | E 2ot 2 aswaes ! : TRAPEESO_ZNCD | 4220mm | BT-CDA Codice identita| Quota | Rete w — - 9 per rip p
Dimensioni | 'Sezione E —r 150x100 . e = g o | Dimensioni_| Sezione E Lt Lt TR_APE-E90_ZNCD-|-4220 mm--|-BT-CDA 2
200460 E90 — Il e = = 20060 E90 - - Dimensioni-|Sezione | —E NOTE
J) \/\/ i S U UH 20060 L | ® o . . . e : Y
‘ Locale quadri S QM2 Sl L ‘ (*) "Mantenimento funzionale garantito dalla modalita di posa a ridosso del solaio
c;Rd;\cP:E-:De;NtC-;a ;:;)or:r: ;ectr;\ - 4 BSM-M2A-C BSM-AM2-S Localt197quadri Locale;iiASipegno CAVEDIO 8.5 Locale a disposizione Locale Emettitici Areigza‘ik Le blindosbarre sono escluse dall'appalto degli impianti non di sistema
_APE-E90 . K ona Tiitro
Codice identita| Quota | Rete Dimensioni | Sezione | E 23 BSMM2AD QP Codice identita Rete - 13 — 6 tocale quadri
TR_APEASOL ZNCD | 4200 mm | SE-CDS a0 L 1] B0 Locale VVF oA TR APEASOL ZNCD SE-56 = Codice identita Rete QTe o9
Dimensioni | Sezione | E S . JOASABAS 5 $ Dimensioni | Sezione | E TRAPEASOL ZNCD BT6T —/ 3
150x100 L I - RN g 400¢100 L] - x> Dimensioni_| Sezione | E Codice identita| Quota | Rete
QSM-M2AD o0 L | - ‘ TR_APE-ASOL_ZNCD | 4200mm | SEDS
QAS-AB-1-D Codice identita Rete Scdice ldentits Rete | A Dimensioni | Sezione E QUOTA INFERIORE ABBREVIAZIONE RETI
AB-1- TRAPEASOLZNGD | SEADS o LE D 5on o0 | Lt ) - J L XXX-XX VEDASI LEGENDA
ormatin || Dimension | Sezione | E MINISTERO
300mmx60mm | L | E%0 ., Localequadr Codice Identita| Quota | Rete LN
y: : TR CHLASOL.24CD 3000 mm} BT-CDS MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI
e Dimensioni Sezione E
| I I
\ /T ] 0000 11 ]| - - SENZA CARATTERISTICHE DI MANTENIMENTO STRU URA TECNICA DI MISSIONE
X\ —2 E90 MANTENIMENTO ES0 - DIN 4102
/ @ — DIMENSIONI IN mm
5 :'/QAS_AE Codice identita| Quota | Rete -
. UL TRAPEE0_ZNCD | 4220 mm | BT-COA ESEMPI DI SEZIONE Mlm s
Accessc? ::ns;g&:[;om E E§0  — CANALE CON COPERCHIO
82 SIGLE TIPOLOGIE CANALINE — CANALE SENZA COPERCHIO
XX_XXX-XXXX_XXXX  VEDASI LEGENDA O TUBO PROTETTIVO COMUNE DI TORINO
g
“39 Crrra DI TORINO
Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico
Legenda
Attrezzature elettriche di sistema PROGETTO DEFINITIVO
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE DIRETTORE ” INFIRA.TO RATRA
PROGETTAZIONE IL PROGETTISTA 0 infrastrutture per la mobilita INF T SPORTI'TO S'r'l'
N : : : Responsabile integrazione
@ EE_TRA-MT/BT Trasformatore MT/BT in resina, Potenza nominale 1250 kVA discipline specialistiche
QUADRI
IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE POLITECNICO
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE SEGNALAMENTO / AUTOMAZIONE STAZIONE
4
Ing. R. Crova Ing. F. Azzarone
. Ordine degli Ingegneri Ordine degli Ingegneri TELECOMANDO/ PORTE DI BANCHINA/
EE_QBM_(Nome quadro) Quadro bordo macchina della Provincia di Torino della Provincia di Torino TE LECOMU NICAZIONI
n. 6038S n. 122871
VIE CAVI PIANTA PIANO ATRIO E ACCESSI
. ELABORATO _REV SCALA DATA
EE_QEL_(Nome quadro) | Quadro elettrico int.  est.
BIM MANAGER Geom. L. D'Accardi MTL2T1A2D IELSPOT014 0| 0| 1:100  31/03/22
e AGGIORNAMENTI Feo 1o 1
EE_QES_(Nome quadro) Quadro elettrico di sistema
REV. DESCRIZIONE DATA | REDATTO |CONTROL. | APPROV. | VISTO
. ; . 0 EMISSIONE 31/03/22 | AGh SCi RCr
Etichetta apparecchi elettrici
Quadro elettrico di riferimento
Utenza
B 5ol elemento elettrico
STAZIONE APPALTANTE
NOTE
I sequenti punti di alimentazione si intendono comprensivi di: CARTELLA |12.2.13| 66 |[MTL2T1A2D  IELSPOTO14 DIRETTORE DI DIVISIONE _
- ED_ALI-1, ED_ALI-3: scatola di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, sezionatore, cavo e raccorderia; INFRASTRUTTURE E MOBILITA
- ED_ALI-2_STF, ED_ALI-4_SCF: scatola di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, cavo e raccorderia; Ing. R. Bertasio
- ED_GPA-I, ED_GPA, ED_GPB, ED_PUNEL: scatola di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, cavo e raccorderia.
I quadri elettrici di sistema, i trasformatori, il QGBT sono esclusi dall'appalto degli impianti non di sistema. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. A. Strozziero
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