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AbaCO degll appareCChi per i"uminazione LEGENDA REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO |CONTROL. | APPROV. VISTO
Flusso 0 EMISSIONE 31/03/2022 IBE AGH FAZ RCR
|mmag|ne |mmag|ne Tlpo d| Temperatur Potenza Tlpo d| |um|noso Grado d| 1 Emissione finale a seguito di verifica preventiva 30/05/2023 IBE FAZ FAZ RCR
ID_Codice Identita tipo prodotto Descrizione Lampada a colore | impegnata | montaggio totale UGR protezione | Conteggio
Impianto llluminazione -Sezione A-A LF_PLFPAO-EMC_IP66-38W P |Plafoniera per illuminazione di emergenza alimentazione LED 4000 K 38 W Parete. 5752 Im  |<19 IP66 16
1100 centralizzata installazione orizzontale a parete, IP66 potenza 38 watt
’ LF_PLFPAO-ORD_IP66-38W P8 | Plafoniera per illuminazione ordinaria installazione orizzontale a LED 4000 K 38W Parete. 9752 Im <19 IP66 9 STAZIONE APPALTANTE
parete, IP66 potenza 38 watt
LF_PLFSOF-EMC_IP66-38W PP | Plafoniera per illuminazione di emergenza alimentazione LED 4000K  [38W Soffito  |5752Im  [<19 IP66 102 LOTTO 1 | CARTELLA | 123.8 | 6 |MTLZTIAID IELPNOTOO2 | DIRETTORE DI DIVISIONE
centralizzata installazione a soffitto, IP66 potenza 38 watt Ing. R. Bertasio
|mpiant0 di lluminazione - Piano terzo interrato (|ive||0 _3) LF_PLFSOF-ORD_IP66-38W — " Plafoniera per illuminazione ordinaria installazione a soffitto, IP66 LED 4000 K 38WwW Soffitto 5752 Im <19 IP66 101 o
| pOtenza 38 Watt RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. A. Strozziero
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