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NOTA:

1. Per  garantire l'eventuale messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti,

il ricoprimento minimo sul solaio di copertura dei pozzi è pari a 1.80

2. I  locali tecnici costituiscono compartimento REI 120.

3. Le porte dei locali tecnici in corrispondenza dei vani di ventilazione devono avere

caratteristiche EI120 e HCM resistenza a 2000 Pa

4. Prevedere forometrie per il passaggio cavi di alimentazione e segnalamento dalla galleria

al pozzo
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