CAVEDIO 1.1

CAVEDIO 1.2

CAVEDIO 1.3

CAVEDIO 1.4

CAVEDIO 1.5

Codice identita
CN_CORR_HDPE-450N

Quota
-120 mm

Rete
BT-PE

Dimensioni |Numero tubi | E
75 mm 10 | -
Codice identita | Quota | Rete
Codice identita| Quota | Rete C’\{-CORR—':lDPE_'%DN -120mm E BT-PE
‘ CN_CORR_HDPE-450N| -120 ram % Dimensioni |[Numero tubi E
f Dimensioni |Numero tubi | | E 75 mm 2 O - Codice identita | Quota|| Rete
i 75 mm 2 O CN_CORR_HDPE-450N| -120mm | BT-PE
Dimensioni |Numero tubi | E
CAVEDIO 4.1 Codice identita| Quota || Rete Codice identita| Quota | Rete 75 mm 1O
Codice identita| Quota | Rete Codice identita) Quota | Rete CN_CORR_HDPE-450N | -120mm || P CN_CORR_HDPE-450N| -120mm | BT-PE
| CN_CORR_HDPE-450N| -120mm | BT-PE CN_CORR_HDPE-“S"ON -120 mmb SP Dimensioni|[Numero tubi | E Dimensioni |Numero tubi | E Codice identita] Quota | Rete
Dimensioni |Numero tubi| E Dimensioni | Numero tubi | E 75 mm ; . BM2-2- 75 mm ) ON_CORR_HDPE-450N | -120mm | SP =
75 mm O 75mm 4©) - O BSMBN22S © Codice identita] Quota | Rete Dimensioni |Numero tubi| E \\,
Codice identita| Quota | Rete QSM-BM2-2-S IC)NI;‘C‘l (f:;':gfﬁ-“i)ﬂn;fomtnlbi SPE m =0
CN_CORR_HDPE-450N | -120 mm Sp
. — " 75 mm 1 O
Dimensioni_ [Numero tubi | _E
75 mm 2O | \j>< B BSM-BM2-2-D Codice identita] Quota | Rete
gﬁfﬁ;’:ﬁ:ﬁd‘ﬁﬂn;?omﬂbi BT'PEE Codice identita| Quota | Rete
S 75 mm ) O CN_CORR_HDPE-450N| -120 mm | BT-PE
I Dimensioni | Numero tubi | E
Codica identic é Codice identita| Quota | Rete 75 mm O
odice identita| Quota | Rete 2 CN_CORR_HDPE450N| -120mm | SP
CN_CORR_HDPE-450N| -120 mm | BT-PE Codice identita| Quota | Rete §<n ‘ & Dimensioni [Numero tubi| E
Dimensioni |Numero tubi | E CN_CORR_HDPE-450N| -120 mm P S 8 75 mm 2 O o P
75 mm + O Dimensioni |Numero tubi | E — 4 K H\é Codice identita | Quota|Rete
75 mm 20 | - N~ S } N & Codice identita| Quota | Rete (l:)’\liﬁ[fs;':gfﬁ“ﬁ)ﬂmffomﬂlbi SPE = %\7 ]
= ! PN CN_CORR_HDPE-450N| -120 mm Sp 75 mm 2 O Codice identita| Quota | Rete
— — BSM-M1M2-2 Dimensioni [Numero tubi | E CN_CORR_HDPE-450N| -120mm | BT-PE
Codice identita| Quota | Rete BSM-M2M1-D™ qgy-M2mt-D ? 75 mm 1O Dimensioni |Numero tubi | E
C"{_CORR_':'DPE.'“UN -120 mm ! BT-PE QSM-M1M2-2 Codice identita| Quota | Rete 75 mm 2 O
CN_CORR_HDPE-450N {120 mm—| P CN_CORR_HDPE-450N| 120 mm | BT-PE
Codice identita| Quota | Rete Dimensioni |Numero tubi | E Dimensioni |Numero tubi | E 75 mm 1O
CN_CORR_HDPE-450N | -120 mm || BT-PE 75 mm 4+ O 75 mm 1 O Codice identita | Quota | Rete
Dimensioni [Numero tubi | E o, CN_CORR_HDPE-450N{ -120 mm SP
75mm 6 O Dimensioni |Numero tubi | E
Codice identita| Quota | Rete 75 mm 2+ O
CN_CORR_HDPE-450N| -120 mm | BT-PE Codice identita| Quota | Rete e
Dimensioni | Numero tubi | E ON_CORR_HDPE-450N | ~120 mm | BT-PE Codice identita ‘Quota \Rete
Codice identita | Quota | Rete 75 mm 8 O ; Dimensioni |Numero tubi| E ’KKL ‘ CN._CORR_I:IDPE.-45[)N -120 mm ; SP.
Codice identita| Quota | Rete CN_CORR_HDPE-450N | -120 mm | BT-PE 75 mm 6 O ‘ Dimensioni;Numero tubi-==E
N CORR HDPE-450N | -120 mm Sp Dimensioni |Numero tubi E A 75 mm 2 O
Dimensioni |Numero tubi | E 75 mm 8 O b Codice identita| Quota | Rete
LELL 2O Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete \ CN_CORR_HDPE-450N| -120 mm || BT-PE
— CN_CORR_HDPE-450N| -120mm | SP CN_CORR_HDPE-450N| -120mm | BT-PE Dimensioni [Numero tubi | _E
Codice identita| Quota | Rete " — - . PP . CN_CORR_HDPE-450N| -120 mm Sp CN_CORR_HDPE-450N | -120 mm Sp
Dimensioni |[Numero tubi | E Dimensioni |Numero tubi | E . — . . P . 75 mm EO)
(CN_CORR_HDPE-450N| -120mm | BT-PE 75 mm 4 O 75 mm ) O Dimensioni [Numero tubi | E Dimensioni [Numero tubi | E
Dimensioni |Numero tubi | E BSM-M1M2-V 75 mm 1 O 75 mm 4 O - Codice identits] Quota | Rete
75mm 2 O - QSM-M1M2-V, QSM-M1M2-1 BSM-M1M2-1 Codice identita| Quota | Rete ON_CORR_HDPE-450N | -120 mm -
Codice identita | Quota | Rete S (CN_CORR_HDPE-450N{--120 mm Sp Codice identita| Quota | Rete Dimensioni [Numero tubi | E
(I;I\I._CORR_I:IDPE.-%'SN -120 mm - BT-PEE o 5 /> Dimensioni |Numero E.Sbi E N CORR HDPE4SON| -120mm | sp H Codice identita| Quota | Rete 75 mm 2O .
[ A = = T - - -
Codice |dent|ta‘ Quota | Rete 7} /\ Codice identita| Quota | Rete 75 mm 1 O
CN_CORR_HDPE-450N | -120mm | BT-PE Codice identita| Quota | Rete R N CORR_HOPE-S0N | -120 |51 75mm 10O | -
Dimensioni | Numero tubi | E CN_CORR_HDPE-450N| -120mm | P g ‘ = Dimensioni | Numero tubi | E Codice identita| Quota | Rete
75mm 4+ O Dimensioni | Numero tubi | E 2 ! § 75mm 10 CN_CORR_HDPE-450N 120 mm-—|BT-PE
‘ 75 mm 2 O 8 % Codice identita| Quota | Rete Dm;?;sn:om Nume;ogbl E
7 - ON_CORR_HDPE-450N | -120mm | 5P
BSM-BMZi T = \% - Dimensioni |Numero tubi | E
Codice identita| Quota | Rete > P g P TX\\ 75 mm 2 O
CN_CORR_HDPE-450N| -120 mm SP
Dimensioni (Numero tubi | E ‘ QSM-BM2-1-D
s . O QSM-M2M1-S BSM-BM2-1-D Codice identita| Quota~| Rete L
Codice identita| Quota | Rete Codice identita | Quota | Rete . S CN_CORR_HDPE-450N| -120mm | SP ‘/ )]
\ CN_CORR_HDPE-450N| -120 mm || BT-E ON CORR HDPE4SON| -20mm | sp Codice identita| Quota | Rete Codice identita| Quota | Rete Dimensioni [Numero tubi | E
Dimensioni INumero tubi | E Dimansion | Numcro tubi | E CNL_CORR_HOPE4S0N| -120mm | P O_CORR_HOPE50N | -120mm | BI-PE —— 70
75 mm ) O 75 mm 3 O Dimensioni |Numero tubi | E Dimensioni [Numero tubi | E — —
CAVEDIO 4.2 75 mm b O 75 mm ] O . Codice identita| Quota | Rete
CN_CORR_HDPE-450N| -120 mm || BT-PE
I Codice identita| Quota | Rete Dimensioni [Numero tubi | E
\ CN_CORR_HDPE-450N| -120mm | SP Codice identita| Quota | Rete 75 mm 20O
Dimensioni | Numero tubi | E CN_CORR_HDPE-450N| 120 mm | BT-PE
75 mm @) QWM Dimensioni |Numero tubi | E
[ 75mm 2 O
Codice identita | Quota | Rete Z
CN_CORR_HDPE-450N| -120mm | BT-PE

Dimensioni |Numero tubi

75 mm

1O

Codice identita
CT_TRA_ZNCD

Rete
MT-L2

Dimensioni | Sezione

300 mmxt00mm | L |

Codice identita Rete
# 2 CT_TRA_ZNCD MT-L2
CAVEDIO 8.1 ?ﬂ Dimensioni | Sezione|| E
300 mmx100mm | | |
Codice identita Rete
CT_TRA_ZNCD MT-LL
Dimensioni | Sezione E
300 mmx100mm | L 1
Codice identita Rete
# % CT_TRA_ZNCD MT-L1
CAVEDIO 8.2 Dimensioni | Sezione E
300 mmx100mm | L

BSM-I_M2L1

Codice identita| Quota | Rete =
CN_CORR_HDPE-450N| -1720 mm | BT-PE

Dimensioni |Numero tubi | E
75 mm 1 O

Codice identita
TR_APE-ASOL_ZNCD

Rete
CC-TERRA

¥

CAVEDIO 16.1

Dimensioni_| Sezione E

400 mmx100mm | L |

Codice identita
TR_APE-ASOL_ZNCD

Rete
CCTR

Dimensioni | Sezione E

500 mmx100mm | |

¥

CAVEDIO 10.3

500 mmx100mm | L |

Codice identita Rete
TR_APE-ASOL_ZNCD CCR
Dimensioni | Sezione E

~_ YQSM-I_MZU

QCM-|_M2L1
~

N

QAS-I_M1M2-D

=
‘ ! =
~
=
(%)
\ / = <
>L 7:| Codice identita| Quota | Rete
=\ | = CN_CORR_HDPE-450N| -1720mm | SP
! é Dimensioni [Numero tubi | E
‘ B gl 75mm 1 O
&
<
<]

Codice identita| Quota | Rete
CN_CORR_HDPE-450N| -1720 mm |  SP

Dimensioni |Numero tubi | E
75 mm NO)

Codice identita| Quota—|-Rete
CN_CORR_HDPE-450N| -1720 mm | BT-PE

Dimensioni |Numero tubi | E
75 mm YO

=

Codice identita| Quota | Rete
CN_CORR_HDPE-450N| -1720mm | SP
Dimensioni |Numero tubi | E

75 mm 1 0O

Codice identita| Quota | Rete
CN_CORR_HDPE-450N| -1720 mm | BT-PE
Dimensioni [Numero tubi | E

75mm 1 O

Codice identita | Quota | Rete
CN_CORR_HDPE-450N| -1720mm | SP

Dimensioni [Numero tubi | E
75 mm 1 O

Codice identita| Quota | Rete
CN_CORR_HDPE-450N| -1720 mm | BT-PE

Dimensioni |Numero tubi | E
75 mm 10O
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POLITECNICO
Legenda Distribuzione
CANALINE NON DI SISTEMA
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
Bassa tensione -
Circuiti alimentazione no-break BT-NB
Canalina portacavi aperta senza coperchio,asolata, in Bassa tensione-
TR_APE-E90_ZNCD alina p p 1 COpErChio,asoiata, Tluminazione di sicurezza BT-LS
acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90
Bassa tensione-
Privilegiata servizi emergenza BT-PE
Bassa tensione - BT-PO
Privilegiata servizi ordinari
Canalina portacavi aperta senza coperchio, asolata, in | Bassa tensione- .
TR_APE-ASOL_ZNCD acciaio zincato a caldo Normale servizi ordinari BT-NO
Bassa tensione- «
Privilegiata servizi emergenza BT-PE(*)
Canalina portacavi aperta senza coperchio,asolata, in | Canalina correnti deboli CD-RI
TR_APE-ES0_ZNCD acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 | Rivelazione Incendi
; ; i ; Canalina correnti deboli
TR APE-ASOL ZNCD Canalina portacavi aperta senza coperchio, asolata, in ¢ i _
B B acciaio zincato a caldo Fibra ottica CD-FO
CANALINE DI SISTEMA
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
Media tensione Linea 1 MT-L1
DDDD CT_TRA_ZNCD E:lsdsoerella portacavi a traversini, in acciaio zincato a Media tensione Linea 2 MT-12

Media tensione Sottostaz. elettrica MT-SSE

Canalina bassa tensione

i ti deboli BT-CDA
TR APEESD ZNCD Canalina portacavi aperta senza coperchio,asolata, in | -M&€ Correntl debo
- - acciaio zincato a caldo, mantenimento funzionale E90 Canalina bassa tensione BT-UPS
UPS
TR_CHI-ASOL_ZNCD Can.allina.portacavi chiusa con coperchio, asolata, in Canal?na bassa t_ensiong - segnale SE-CDS
acciaio zincato a caldo Canalina correnti deboli
Canalina bassa tensione BT-BT
Linee di sistema
Canalina segnale
E-SY
SYS - Linee di sistema (cavi di linea) SE-SYS
Canalina segnale SE-SG
SG - Segnalamento
Canalina segnale SE-SIS
SIS - Segnalamento
TR_APE-ASOL_ZNCD Car?alllna.portacaw aperta senza coperchio, asolata, in Canalina segnale SE-ALIM
acciaio zincato a caldo
ALIM - Segnalamento
Canalina segnale SE-FO
Fibra ottica
Canalina correnti forti CC-TR
Trazione/cc
Canalina messa a terra CC-TERRA
Riserva RIS
POLIFORE INTERRATE
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE RETE ABBREVIAZIONE
Media tensione Linea 1 MT-L1
CN_CORR_HDPE-450N | Tubo protettivo corrugato in HDPE-450N Media tensione Linea 2 MT-L2

Media tensione Sottostaz. elettrica MT-SSE

QUOTA INFERIORE

ABBREVIAZIONE RETI

| |

Codice Identita| Quota | Rete
TR_CHI-ASOL_ZNCD {3000 mm| BT-CDS

Dimensioni Sezione E

300x100

XXX-XX VEDASI LEGENDA

MANTENIMENTO FUNZIONALE

BLINDOSBARRE
SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE RETE
BD_CU_4P Blindosbarra in rame, 4 poli Linee di sistema BT-BT
SE_DR Pozzetto di ispezione competo di coperchio
J / b d - Montante elettrico: salita - passante - discesa
— CF_UNI_REI Barriera frangifiamma per ripristino pareti REI

NOTE

(*) "Mantenimento funzionale garantito dalla modalita di posa a ridosso del solaio”
Le blindosbarre sono escluse dall'appalto degli impianti non di sistema

DIMENSIONI IN mm

- SENZA CARATTERISTICHE DI MANTENIMENTO
E90 MANTENIMENTO E90 - DIN 4102

ESEMPI DI SEZIONE

SIGLE TIPOLOGIE CANALINE
XX_XXX-XXXX_XXXX ~ VEDASI LEGENDA

7  CANALE CON COPERCHIO
CANALE SENZA COPERCHIO
O TUBO PROTETTIVO

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI

MINISTERO

Legenda

STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

ﬁ" Mims

COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Lotto costruttivo 2: Bologna - Politecnico

Attrezzature elettriche di sistema

SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE

Trasformatore MT/BT in resina, Potenza nominale 1250 kVA

O EE_TRA-MT/BT

PROGETTO DEFINITIVO
DIRETTORE

PROGETTAZIONE | IL PROGETTISTA

Responsabile integrazione
discipline specialistiche

INFRATRASPORTL.TO S.r.l.

infrastrutture per la mobilita

INFRA.TO

QUADRI

SIMBOLO CODICE IDENTITA' DESCRIZIONE

EE_QBM_(Nome quadro) | Quadro bordo macchina

‘ EE_QEL_(Nome quadro) | Quadro elettrico

IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE PORTA NUOVA
ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMARIA

EE_QES_(Nome quadro) Quadro elettrico di sistema

Etichetta apparecchi elettrici

Quadro elettrico di riferimento

Utenza
B il clemento elettrico

NOTE

I sequenti punti di alimentazione si intendono comprensivi di:

- ED_ALI-1, ED_ALI-3: scatola di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, sezionatore, cavo e raccorderia;

- ED_ALI-2_STF, ED_ALI-4_SCF: scatola di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, cavo e raccorderia;

- ED_GPA-I, ED_GPA, ED_GPB, ED_PUNEL: scatola di derivazione, tubazione in acciaio zincato non filettabile, cavo e raccorderia.

I quadri elettrici di sistema, i trasformatori, il QGBT sono esclusi dall'appalto degli impianti non di sistema.
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della Provincia di Torino della Provincia di Torino
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