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1

PROGETTO DEFINITIVO

INFRATRASPORTI.TO S.r.l.
IL PROGETTISTA

DIRETTORE 
PROGETTAZIONE
Responsabile integrazione 

discipline specialistiche

BIM  MANAGER  Geom. L. D'Accardi

STAZIONE APPALTANTE

ELABORATO REV.
  int.        est.

DATASCALA

Ing. A. Strozziero

Ing. R. Bertasio

DIRETTORE DI DIVISIONE 
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

CARTELLA 

Fg. 1 di 1AGGIORNAMENTI

Ing. R. Crova
Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Torino

n. 6038S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

COMUNE DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1:  Rebaudengo -  Bologna

Arch. F. Bolognesi
Ordine degli Architetti 

della Provincia di Torino

n. 4594

26/05/20232

OPERE ARCHITETTONICHE DI COMPLETAMENTO
DEPOSITO REBAUDENGO

LIVELLO -1 - PIANTA - TAV.1/2

MTL2T1A1D ARCDRBT006.1 1:1000

14.3 8 MTL2T1A1D ARCDRBT006.1LOTTO 1

FBO

FBO

FBO

LEGENDA LOCALI PIANO PRIMO INTERRATO
u Destinazione d'uso Area

70 Locale Vasca 86.73 mq

71 Spogliatoio Uomini 95.62 mq

72 Centrale di Ventilazione di Emergenza 86.55 mq

73 Locale a Disposizione 33.61 mq

74 Zona U.T.A. 363.33 mq

82 Officina Elettromeccanica 333.82 mq

83 Magazzino Scorte 105.54 mq

84 Zona U.T.A. 146.85 mq

85 Cabina di Trasformazione MT/BT 120.81 mq

86 Sala Quadri 127.06 mq

87 Magazzino Treni 141.85 mq

88 Magazzino Linea 244.31 mq

91 Disimpegno 22.28 mq

92 Area Ricarica Muletti 415.84 mq

93 Vano Scala 12.82 mq

94 Disimpegno 7.47 mq

95 Centrale di Ventilazione di Emergenza 107.79 mq

96 Disimpegno 17.98 mq

97 Vano Scala 31.68 mq

98 Disimpegno 14.10 mq

99 Locale Lavaggio Treni 340.22 mq

100 Uffici 79.29 mq

101 Locale Ristoro 81.66 mq

102 Spogliatoio Donne 95.70 mq

103 Locale 8.70 mq

104 Locale 8.70 mq

105 Locale 5.95 mq

106 Corridoio 1802.20 mq

107 Corridoio 153.01 mq

108 Locale 17.24 mq

109 Vano Scala 27.22 mq

110 Locale Ventilatori 250.57 mq

111 Locale Trasformatori Pozzo 1 22.42 mq

112 SSE 198.43 mq

113 Locale 14.98 mq

114 Locale 12.80 mq

115 Locale 7.05 mq

116 Locale Quadri Pozzo 34.19 mq

117 Corridoio 63.04 mq

118 Locale Trasformatori Pozzo 2 22.33 mq

119 Zona Filtro 4.48 mq

121 Disimpegno 33.72 mq

122 Locale Primo Soccorso 10.73 mq

123 Vano Scala 3.63 mq

141 Corridoio 11.96 mq

142 WC Uomini 17.55 mq

143 WC Donne 10.62 mq

144 WC Disabili 3.24 mq

146 Locale quadro Media Tensione 26.94 mq

147 Locale quadro Safety e QAUX 26.94 mq

151 Locale a Disposizione 15.45 mq

LEGENDA PAVIMENTI PIANO PRIMO INTERRATO
Tipo Codifica Descrizione Immagine

P3 FL_FF06 Pavimento in gres porcellanato sp. 20 mm

P9 FL_FF16 Rete metallica maglia piccola P9

ABACO TAMPONATURE
Codifica Descrizione

Resistenza al
fuoco

WA_IW03 Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm REI120 REI120

WA_IW05 Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 200 mm NA

WA_IW06 Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 100 mm REI120 REI120

WA_IW08 Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 300 mm NA

WA_IW09 Muratura in blocchi di calcestruzzo, sp. 300 mm REI120 REI120
ABACO PARETI MODULARI

Codifica Descrizione
Resistenza al

fuoco

WA_CW15 Facciata esterna vetrata pozzo di luce NA

LEGENDA FINITURA MURI IDROPITTURA
Codifica Descrizione

WA_FW30 Idropittura lavabile, RAL 9010

LEGENDA FINITURA MURI PIANO PRIMO INTERRATO
Tipo Codifica Descrizione Immagine

R4 WA_FW13 Rivestimento in gres porcellanato

R6 WA_FW31 Intonaco sp. 15 mm

R8 WA_FW42 Divisori bagni HPL-50mm

LEGENDA PARAPETTI E BALAUSTRE
Codifica Descrizione

RA_HR07 Corrimano scale con ancoraggio esterno

RA_HR08 Corrimano scale a muro

RA_HR11 Corrimano passerelle

LEGENDA SCALE
Codifica Descrizione

ST_FS03 Scala Fissa in Gres Porcellanato

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROL. APPROV. VISTO

0 EMISSIONE 18/01/2022 LTO DLA RCR

1 Emissione finale a seguito di verifica preventiva 28/10/2022 LTO DLA RCR

2 Emissione finale a seguito di verifica preventiva 26/05/2023 LTO DLA RCR

LEGENDA ARREDI BAGNO
Codifica Descrizione

PF_BR01 Barra orizzontale

PF_DC01 Piatto doccia, 900x800 mm

PF_LV01 Lavabo standard

PF_LV02 Lavabo disabili

PF_UR01 Orinatoio

PF_VS01 Vaso standard

PF_VS02 Vaso disabili

LEGENDA GRIGLIE DI VENTILAZIONE
Codice Descrizione

SE_GR03 Griglia di protezione rimovibile verticale, superficie opaca non superiore al
30%, 3500x3500mm

ABACO BATTISCOPA
Codifica Descrizione

WA_FW38 Battiscopa in gres porcellanato
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